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En primer lugar lo que el lector se encontrará será una Memoria Descriptiva 
donde se explican los elementos constructivos utilizados y diseñados para cumplir con 
el objetivo de dotar a la Urbanización “Cerro Belmonte” de Madrid de los servicios de 
Energía Eléctrica y Alumbrado Público. 
 
Los servicios de Energía Eléctrica comprenden: 
 
• Redes de Media Tensión 
• Centros de Transformación 
• Redes de Baja Tensión 
• Canalizaciones y arquetas 
 
Se contempla la definición de este servicio en los planos: 
 
• Red de Media Tensión: En el que se han dibujado los circuitos de 
Media Tensión, que alimentan cada centro de transformación para darle 
servicio y cierran con los puntos de corte previstos por la compañía en la 
red general existente. 
• Red de Baja Tensión: En el que se han dibujado los circuitos que 
partiendo de cada centro de transformación, dan servicio a las arquetas 
de acometida situadas en las parcelas correspondientes, habiéndose 
dibujado los circuitos, esquemáticamente, por lo que su trazado no se 
encuentra en su posición exacta. 
• Circuitos de Baja Tensión: Donde se define la posición exacta de los 
circuitos que parten de los centros de transformación hasta las 
acometidas a las parcelas, además de la sección de los cables así como la 
potencia que transportan. 
• Zanjas de Electrificación: Define las canalizaciones a ejecutar en 
función del número de circuitos proyectados. 
• Detalles de zanjas de Electrificación: Donde se especifican las 
dimensiones constructivas de las zanjas en función de los tubos que 
vayan en cada una y las dimensiones de las arquetas utilizadas. 
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• Centro de Transformación: En el que se especifica con todo detalle las 
dimensiones y características de los centros de transformación, así como 
su esquema unifilar, sus celdas de media tensión y sus cuadros de 
distribución de baja tensión. 
 
En la Memoria de Cálculos se incluyen tanto los cálculos eléctricos de Media 
Tensión como en Baja Tensión de los circuitos previstos. 
 
Los servicios de Alumbrado comprenden: 
 
• Acometida al centro de mando 




• Báculos y columnas 
• Luminarias 
 
Se contempla la definición de este servicio en los planos: 
 
• Implantación de alumbrado: En el que se han dibujado los circuitos 
que partiendo del centro de mando dan servicio a los puntos de luz 
correspondientes, los cuales están situados en el dibujo en sus 
coordenadas reales. Los circuitos, en cambio, se han dibujado 
esquemáticamente, por lo que su trazado no se encuentra en su posición 
exacta. 
• Zanjas de alumbrado: Define las canalizaciones a ejecutar en función 
de cada tipo diferente proyectado. 
• Detalles de zanjas de alumbrado: Donde se especifican las 
dimensiones constructivas de las zanjas en función de si se sitúan en 
aceras pavimentadas, aceras en tierra o cruce de calzadas, y las 
dimensiones exteriores e interiores de las arquetas de registro y de cruce 
utilizadas. 
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• Centro de mando: En el que se detalla las medidas del armario que lo 
contiene, las dimensiones de la cimentación necesaria, su puesta a tierra 
con todo detalle y sobre todo su esquema unifilar eléctrico. 
• Circuitos de alumbrado: En el que se define con todo detalle la 
posición relativa de cada punto de luz y la distancia entre ellos en los 
circuitos que parten del centro de mando para dotar de luz a los viales. 
• Detalle de báculos: Donde se explica con todo detalle las dimensiones 
de los báculos y de sus distintas secciones, las dimensiones de su caja de 
conexión y protección, la información sobre la cimentación necesaria y 
los elementos de puesta a tierra. 
 
En la Memoria de Cálculos se incluyen tanto los cálculos eléctricos como los 
luminotécnicos de los circuitos previstos. 
 
Se adjunta también el plano Secciones tipo y situación de servicios en el que se 
especifica las secciones de compatibilidad de servicios, en el que puede apreciarse la 
colocación de la canalización de alumbrado y de energía eléctrica dentro de la sección 
tipo de calle, así como las secciones tipo de los viales que posee la Urbanización. 
 
Dentro del documento de Presupuesto se adjunta las mediciones, la cantidad 
necesaria y el importe de todos los elementos constitutivos dentro de las obras de 
energía eléctrica y alumbrado, así como los elementos propios del Estudio de Seguridad 
y Salud, que asciende a un total de 580.522,74 euros. 
 
El siguiente anexo es el Pliego de Condiciones donde se fijan las condiciones 
técnicas de los materiales y el procedimiento a seguir para la ejecución, medición y 
abono de las obras e instalaciones definidas en el presente Proyecto. 
 
También se adjunta el Estudio de Seguridad y Salud por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, 
analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, 
identificando las medidas técnicas necesarias para ello, relación de riesgos que no 
pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
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El último anexo es un resumen de las hojas de características de los elementos 
más importantes que se han utilizado para la redacción del presente Proyecto, donde se 
especifican todas las medidas, elementos constitutivos, etc., de los mismos. 
 



























En las siguientes páginas se relata la descripción de la instalación 
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CAPÍTULO 1.- OBJETO 
 
El presente Proyecto tiene la finalidad de dotar de las redes de suministro de 
energía eléctrica y de alumbrado público a las parcelas y viales públicos de la 
Urbanización del A. P. R. 09.04 “Cerro Belmonte” en Madrid. 
 
Además de esto, se pretende exponer ante los Organismos Competentes que la 
red de acometida en Media Tensión, la red de distribución de Baja Tensión, los centros 
de transformación y el alumbrado público que nos ocupa, reúnen las condiciones y 
garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la 
Autorización Administrativa de la ejecución de la instalación (Licencia de Obras) por 
parte del Ayuntamiento de Madrid, así como servir de base a la hora de proceder a la 
ejecución de dichas instalaciones. Por lo tanto, el objeto de este Proyecto es el de sentar 
las bases para realizar las instalaciones, que más adelante se detallan, y que los 
Organismos Oficiales formen juicio técnico sobre las mismas. 
 
Se ha realizado el Proyecto analizando todo el ámbito del sector correspondiente 
al PERI 09.04 con una concepción global, considerándose una única fase constructiva. 
 
 
CAPÍTULO 2.- ÁREA DE ACTUACIÓN 
 
Como puede verse en el plano de Situación que se adjunta en el Anexo de 
Planos, la zona de actuación, sobre la que se proyecta, se corresponde con la 
Urbanización del A. P. R. 09.04 “Cerro Belmonte” en el Distrito de Moncloa-Aravaca 
de la ciudad de Madrid. A continuación se indica la situación y delimitación de la 
Urbanización en el callejero de la ciudad así como una imagen de la zona obtenida por 
satélite. 
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Figura 1: Callejero de Madrid con la Urbanización delimitada 
 
 
Figura 2: Imagen de satélite de Madrid con la Urbanización delimitada 
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Iberdrola Distribución Eléctrica S. A.U. 
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Calle Cardenal Gardoqui, 8 – (48008) – Bilbao – (Vizcaya) 
 
CAPÍTULO 4.- REGLAMENTACIÓN 
 
4.1. Reglamentación oficial 
 
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el Pliego de 
Condiciones y en las Prescripciones Técnicas Particulares del Conjunto de las Obras de 
este Proyecto de Urbanización, serán de aplicación las generales especificaciones de los 
siguientes documentos: 
 
• Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización 
del Ayuntamiento de Madrid de 1989. 
• Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid 
del BOCAM de 15 de Febrero de 2001. 
• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 
energía aprobado por el Decreto de 12 de Marzo de 1954.  
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado en el Decreto 
842/2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
correspondientes. 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 
aprobado por el Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, aprobadas el 6 de Julio de 
1984 (B. O. E. de 1 de Agosto de 1984) y modificaciones 
complementarias posteriores de 18 de Octubre de 1984 (B. O. E. de 25 
de Octubre de 1984). 
• Orden de 27 de Noviembre de 1987 por el que se actualizan las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-13 y MIE-RAT-14 
del Reglamento sobre Condiciones técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
• Normas sobre Ventilación y Acceso a Ciertos Centros de 
Transformación, aprobadas por Resolución de la Dirección General de la 
Energía de 19 de Junio de 1984 (B. O. E. de 26 de Junio de 1984). 
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 
• Métodos de Cálculo de UNESA. 
 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 
legislación vigente, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 
mencionados se aplicará el criterio correspondiente, al que tenga una fecha de 
aprobación posterior. 
 
4.2. Reglamentación de la compañía suministradora 
 
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las Normas de la 
Compañía Suministradora de Energía. No obstante, el Contratista se obliga a mantener 
con ella el debido contacto con el Técnico Encargado, para evitar siempre que sea 
posible, criterios dispares y complicaciones en la ejecución. 
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Las Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica 
“Iberdrola” son las que a continuación se indican: 
 
• Proyecto tipo de Centro de Transformación Prefabricado Subterráneo 
MT – 2. 11. 02. 
• Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV MT – 2. 31. 01.  
• Proyecto tipo de Línea Subterránea de BT MT – 2. 51. 01. 
• Celdas de AT bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricados con 
dieléctrico de SF6 para Centros de Transformación  NI – 50. 42. 11. 
• Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno y cubierta de 
poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV NI – 56. 43. 01. 
• Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes 
subterráneas de BT 0,6/1kV NI – 56. 31. 21. 
• Cuadros de distribución en BT para Centros de Transformación de 
interior NI – 50. 44. 02. 
• Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en 
baja tensión NI – 72. 30. 00. 
 
CAPÍTULO 5.- CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN 
 
Las características de la Urbanización, así como su superficie se pueden resumir 
en el siguiente cuadro: 
 
Superficie de la Urbanización “Cerro 
Belmonte” 
30.889,71 m2 
Superficie de parcelas edificables 9.669,20 m2 
Superficie edificable residencial 30.415 m2 
Sistemas generales del viario 5.830,35 m2 
Superficie viaria del interior de la 
urbanización 
8.496,31 m2 
Superficie dotacional 3.200 m2 
Tabla 1: Superficies de la Urbanización 
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5.1. Parcelas dedicadas a viviendas 
 
La Urbanización consta de 6 parcelas dedicadas a la construcción de un total de 
334 viviendas de 90 m2 cada una cuyas características vienen resumidas en el siguiente 
cuadro. En este caso no existen edificios ni locales como tales, al no estar construidos, 










R-1 2.098,23 m2 72 Libre 6.600,10 m2 660 m2 
R-2 2.098,47 m2 72 Libre 6.600,85 m2 660 m2 
R-3 1.196,55 m2 42 Realojados 3.763,91 m2 376 m2 
R-4 966,95 m2 34 Municipal 3.041,50 m2 304 m2 
R-5 1.654,50 m2 58 Libre 5.204,32 m2 520 m2 
R-6 1.654,50 m2 58 Libre 5.204,32 m2 520 m2 
TOTAL 9.669,20 m2 334  30.415 m2 3.040 m2 
Tabla 2: Características generales de las parcelas dedicadas a viviendas 
 
 
Figura 3: Imagen del estado actual de la parcela residencial R-2 
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5.2. Parcelas dotacionales y de equipamiento público 
 
En esta Urbanización, objeto de nuestro estudio, existen dos parcelas dedicadas 




E-1 1.211 m2 
E-2 1.989 m2 
TOTAL 3.200 m2 
Tabla 3: Características generales de las parcelas dedicadas a equipamiento público 
 
 
Figura 4: Imagen del estado actual de la parcela de equipamiento público E-1 
 
5.3. Parcelas destinadas a zonas verdes 
 
Las parcelas destinadas a las zonas verdes serán 3, cuyas características vienen 
en el siguiente cuadro, y como se verá en la Memoria de Cálculos el consumo de este 
tipo de parcelas dedicadas a zonas verdes consiste principalmente en alumbrado 
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público, y dicho alumbrado se calcula según el número de luminarias a utilizar 
multiplicando el número de luminarias por su potencia.  
 
Como en este caso no se diseña el alumbrado de ninguna de las zonas verdes, se 
estima que la potencia de cada parcela será de 10 W/m2. 
 
Parcela Superficie 
ZV-1 1.504,43 m2 
ZV-2 1.747,28 m2 
ZV-3 349,14 m2 
TOTAL 3.600,85 m2 
Tabla 4: Características generales de las parcelas dedicadas a zonas verdes 
 
 
Figura 5: Imagen del estado actual de la parcela de zona verde ZV-1 
 
5.4. Parcelas destinadas a viales 
 
En cuanto a la superficie del viario hay que distinguir la propia de la 
Urbanización, que será objeto del estudio de Alumbrado Público y la restante zona 
viaria que comunica con el perímetro de la Urbanización. 
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La superficie viaria del interior de la urbanización VP-1 tiene una superficie de 
8.496,31 m2  repartidos entre las calles: 
 
• Calle del Valle de Bergantiños 
• Calle del Valle del Silencio 
• Acceso a los garajes 
 
 
Figura 6: Imagen del estado actual de la calle del Valle de Bergantiños entre las parcelas E-2 y R-6 
 
La superficie de los sistemas generales del viario se distribuye en las siguientes 
zonas: 
 
Parcela Superficie Calle 
VSG-1 2.691,90 m2 Avd. de los Pinos 
VSG-2 871,90 m2 C/ de Sinesio Delgado 
RVSG-1 1.739,85 m2 C/ Villaamil 
RVSG-2 556,70 m2 C/ Villaamil 
TOTAL 5.860,35 m2  
Tabla 5: Características generales de las parcelas dedicadas a los sistemas generales del viario 
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CAPÍTULO 6.- CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 
 
6.1. Criterios generales de electrificación 
 
Teniendo presente el Plan Especial aprobado con sus cuadros correspondientes 
de superficies que se acompaña, se tienen los siguientes usos y las correspondientes 
dotaciones asignadas, de acuerdo con el Reglamento vigente: 
 
• Uso Residencial: 9.200 W/vivienda 
• Equipamiento Público: 100 W/m2 
• Zonas Verdes: 10 W/m2 
 
El consumo de las parcelas destinadas a un uso residencial se realiza teniendo 
cuenta la instrucción ITC-BT-10 por la que se establecen dos grados de electrificación. 
Dichos grados son función de la superficie de la vivienda y de la previsión de circuitos 
para calefacción eléctrica y aire acondicionado. 
 
En este caso se ha decidido asignar un grado de electrificación “Elevado” con 
una previsión de 9,2 kW por vivienda debido al uso generalizado de aire acondicionado 
y no saber el tipo de calefacción al que puedan optar las viviendas. 
 
El consumo de las parcelas destinadas a un uso dotacional y de equipamiento 
público se realiza teniendo en cuenta la instrucción ITC-BT-10 en la que se establece 
que el grado de electrificación en edificios destinados a usos públicos u oficinas deberá 
ser de 100 W/m2 y planta con un mínimo de 3.450 W. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el grado de electrificación de las zonas 
verdes viene dado por una estimación de potencia que se pueda usar para efectuar el 
alumbrado de las mismas, el cual se estima en 10 W/m2. 
 
El grado de electrificación de los viales vendrá dado por la potencia que 
consuma las luminarias colocadas para el alumbrado de los mismos. 
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6.2. Criterios generales de alumbrado público 
 
La finalidad del alumbrado público es proporcionar al conductor la visibilidad 
necesaria para distinguir los obstáculos y el trazado de la carretera con el tiempo preciso 
para efectuar las maniobras que garanticen su seguridad, además de dotarle de confort 
visual mientras conduce. 
 
Los factores a considerar para la implantación de alumbrado público son los 
siguientes: 
 
• El tipo de vía (autopista, autovía, vía rápida o carretera convencional), su 
situación y trazado. 
• Los puntos singulares, tales como intersecciones, enlaces complicados y 
tramos especiales. 
• La intensidad y composición del tráfico. 
 
Para las aceras y aparcamientos se ha optado por la clase de iluminación CE5 
que se basa en la situación vial que se resume en el siguiente cuadro: 
 
Parámetro Valor 
Velocidad típica del usuario principal Baja (entre 5 y 30 km/h) 
Usuario principal Peatón y tráfico motorizado 
Otros usuarios autorizados / 
Usuario excluido Vehículos lentos y ciclistas 
Situación de iluminación D1 
Medidas constructivas para la restricción del tráfico No 
Tránsito de peatones Normal 
Grado de dificultad de navegación Normal 
Reconocimiento facial Innecesario 
Riesgo de criminalidad Normal 
Grado de luminancia del entorno Medio (entorno urbano) 
Tabla 6: Características principales de la situación vial de la clase de iluminación CE5 
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Los requerimientos fotométricos que se tienen que cumplir en esta clase de 
iluminación seleccionada son los siguientes: 
 
Parámetro Siglas Valor 
Iluminancia media (lux) Em ≥7,5 
Uniformidad media U0 ≥0,4 
Tabla 7: Niveles mínimos de los requerimientos fotométricos de la clase de iluminación CE5 
 
Para las calzadas se ha optado por la clase de iluminación ME5 que se basa en la 
situación vial que se resume en el siguiente cuadro: 
 
Parámetro Valor 
Velocidad típica del usuario principal Media (entre 30 y 60 km/h) 
Usuario principal 
Tráfico motorizado y 
vehículos lentos 
Otros usuarios autorizados Ciclistas y peatones 
Usuario excluido / 
Situación de iluminación B1 
Conexión a otras calles Cruces sencillos 
Densidad de cruces (cantidad por km) <3 
Zona conflictiva No 
Medidas constructivas para la restricción del tráfico No 
Tránsito de vehículos (cantidad por día) <7.000 
Tránsito de ciclistas Normal 
Grado de dificultad de navegación Normal 
Vehículos estacionados Si 
Complejidad del campo de visión Normal 
Grado de luminancia del entorno Medio (entorno urbano) 
Tipo climático principal Seco 
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Los requerimientos fotométricos que se tienen que cumplir en esta clase de 
iluminación seleccionada son los siguientes: 
 
Parámetro Siglas Valor 
Luminancia media (cd/m2) Lm ≥0,5 
Uniformidad media U0 ≥0,35 
Uniformidad longitudinal Ul ≥0,4 
Incremento umbral (%) TI ≤15 
Relación del entorno SR ≥0,5 
Tabla 9: Niveles mínimos de los requerimientos fotométricos de la clase de iluminación ME5 
 
La “Situación de iluminación” sirve de base para la definición de requerimientos 
exigidos a la iluminación vial. Toma como base el informe técnico pr CEN/TR 13201-1 
del Comité Europeo de Estandarización. 
 
Las situaciones de iluminación empleadas en el presente Proyecto son: 
 
• B1: Parte de que la velocidad típica del usuario principal es media (entre 
30 y 60 km/h) y que los usuarios principales son el tráfico motorizado y 
los vehículos lentos aunque se autoriza el uso a peatones y ciclistas. 
• D1: Parte de que la velocidad típica del usuario principal es baja (entre 5 
y 30 km/h) y que los usuarios principales son el tráfico motorizado y los 
peatones fundamentalmente. 
 




Los tubos serán de polietileno de alta densidad (HDPE) de diámetro exterior de 
160 mm y un diámetro interior mínimo de 120 mm, de color rojo, flexible, para las 
redes de media tensión, baja tensión y alumbrado. 
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Sus características estarán de acuerdo con la norma Iberdrola NI 52. 95. 03. Se 
dejará en cada uno de ellos una guía de alambre de 2,5 mm. 
 




Figura 7: Tubo de HDPE utilizado para la canalización entubada 
 
Los tubos irán alojados, en general, en zanjas de 70 cm de profundidad como 
mínimo y una anchura mínima de 35 cm, aumentando las dimensiones en función de la 
cantidad de tubos a instalar. 
 
Cuando se considere necesario instalar un tubo para los cables de control, se 
instalará un tubo más, destinado a este fin. Se dará continuidad en todo su recorrido, al 
objeto de facilitar el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de 
tiro si las hubiera. 
 
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza 
de 5 cm de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 
planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 10 cm por 
encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 
 
La canalización deberá tener una señalización, para advertir de la presencia de 
cables de alta tensión. 
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Por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del 
pavimento. Para este rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se 
colocará un firme de hormigón de HM-12,5 para el alumbrado y de HM-20 para la 
electrificación de unos 12 cm de espesor y por último se procederá al pavimentado. 
 
 
Figura 8: Ejemplos de canalizaciones entubadas en función del número de tubos 
 
En los cruzamientos de calzadas y de ferrocarriles los tubos irán hormigonados 
en todo su recorrido. 
 
El trazado de las canalizaciones queda suficientemente claros en los planos 
Zanjas de electrificación y Zanjas de alumbrado, mientras que los detalles de 
colocación de los tubos y las dimensiones de las zanjas dependiendo de si son para 
canalizaciones entubadas, para canalizaciones de cruce de calzada, para aceras 
pavimentadas o para aceras en tierra quedan suficientemente explicado en los planos 
Detalles de zanjas de electrificación y Detalles de zanjas de alumbrado. 
  
Memoria descriptiva                                                                                                                                                  33 
______________________________________________________________________________________________





Las arquetas de registro para la electrificación serán de fábrica, de ladrillo 
macizo de media asta sin enlucir, con solera de tierra y sus dimensiones de acuerdo con 
las indicadas en el plano Detalles de zanjas de electrificación y cuyas características 
son: 
 
• Arqueta de 0,61 x 0,61 m de medidas interiores y 1,10 m de altura, 
construida en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sin enlucir con fonda 
de tierra con marco M-2 y tapa T-2. 
• Arqueta provisional de 0,5 x 0,5 m de medidas interiores y 0,5 m de 
altura, construida  en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sin enlucir con 
fondo de tierra. 
 
 
Figura 9: Arqueta de canalización de energía eléctrica tomada en la Urbanización 
 
Las arquetas de registro para el alumbrado público serán prefabricadas de 
hormigón HM-12,5, estancas, fabricadas respetando la norma Iberdrola NI 5. 59. 80. 08  
de acuerdo con las indicadas en el plano Detalles de zanjas de alumbrado y cuyas 
características son: 
 
• Arqueta Tipo I para cruce de calzada construida con hormigón HM-12,5 
y tapa de fundición situada en acera de nueva construcción de 0,20 m de 
espesor. 
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• Arqueta Tipo III de paso, derivación o toma de tierra, construida con 
hormigón HM-12,5 y tapa de fundición situada en acera de nueva 
construcción de 0,20 m de espesor. 
 
 
Figura 10: Arqueta de canalización de alumbrado público tomada en la Urbanización 
 
7.3. Cruzamientos con vías de comunicación 
 
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 
profundidad mínima de 80 cm. Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, 
estarán hormigonados en todo su recorrido y tendrán un diámetro de 160 mm que 
permita deslizar los cables por su interior fácilmente. Siempre que sea posible el cruce 
se hará perpendicular al eje del vial. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo 
especificado por las normas y ordenanzas vigentes, que correspondan. El número 
mínimo de tubos, será de tres y en caso de varias líneas, será preciso disponer como 
mínimo de un tubo de reserva. 
 
7.4. Cruzamientos con otros servicios 
 
7.4.1. Otras conducciones de energía eléctrica 
 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 25 cm. Cuando no 
pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará 
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mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de adecuada 
resistencia mecánica. La distancia del punto de cruce de empalmes será superior a 1 m. 
 
7.4.2. Con cables de telecomunicación 
 
En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía 
eléctrica, se colocarán en tubos o conductos de resistencia mecánica apropiada, a una 
distancia mínima de la canalización de telecomunicación de 20 cm. En todo caso, 
cuando el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá tenerse en cuenta lo 
especificado por el correspondiente acuerdo con la empresa de telecomunicación. 
 
7.4.3. Agua, vapor, etc… 
 
Los cables se mantendrán a una distancia mínima de 20 cm de estas 
canalizaciones. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se tienda 
en último lugar se separará mediante tubos o placas separadoras constituidas por 
materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Se evitará el cruce por la 
vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de la canalización 




No se realizará el cruce del cable eléctrico sobre la proyección vertical de las 
juntas de la canalización de gas. La distancia a respetar en el caso de cruce con una 
canalización de gas es de 40 cm. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse 
estas distancias, podrá reducirse hasta los mínimos establecidos en la siguiente tabla: 
 
Presión de la instalación 
de gas 
Distancia mínima sin 
protección suplementaria 
Distancia mínima con 
protección suplementaria 
En alta presión (P>4 bar) 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 
(P≤4 bar) 0,40 m 0,25 m 
Tabla 10: Distancias mínimas en cruzamientos con canalizaciones de gas 
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Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 
materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). La protección 
suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos lados 
del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. 
 
7.4.5. Alcantarillado  
 
En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado 
deberá evitarse el ataque de la bóveda de la conducción. Debiéndose mantener en todo 
caso la distancia mínima de 50 cm. Se procurará pasar los cables por encima de las 
alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible, se pasará por debajo, 
disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. 
 
7.4.6. Depósito de carburantes 
 
Se evitarán los cruzamientos de cables eléctricos sobre depósitos de carburantes. 
Los cables de energía eléctrica deberán bordear el depósito adecuadamente protegidos. 
Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y 
distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al 
depósito en 2 m por cada extremo. 
 
 
Figura 11: Representación de la situación de todos los servicios de la Urbanización bajo acera 
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Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, deberán 
cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, y se 
procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 
 
7.5.1. Otras conducciones de energía eléctrica 
 
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 
tensión manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no pueda 
respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá 
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 
incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 
 
7.5.2. Con cables de telecomunicación 
 
Los cables de alta tensión directamente enterrados, deberán estar separados de 
los de telecomunicación una distancia mínima horizontal de 20 cm, en el caso en que los 
cables de telecomunicación vayan también enterrados directamente. Cuando esta 
distancia no pueda alcanzarse, deberá instalarse la línea de alta tensión en el interior de 
tubos con una resistencia mecánica apropiada. 
 
7.5.3. Agua, vapor, etc… 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
agua será de 20 cm. La distancia mínima entre los empalmes de los cables eléctricos y 
las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan mantenerse 
estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, 
conductos o divisorias constituidas por materiales de adecuada resistencia mecánica. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 25 cm en proyección horizontal 
y también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
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Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma 




La distancia entre los cables de energía eléctrica y las conducciones de gas será 
como mínimo de 40 cm y se protegerá la línea eléctrica con tubo de plástico envuelto 
con 10 cm de hormigón. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas 
distancias, podrán reducirse hasta los mínimos establecidos en la siguiente tabla: 
 
Presión de la instalación 
de gas 
Distancia mínima sin 
protección suplementaria 
Distancia mínima con 
protección suplementaria 
En alta presión (P>4 bar) 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 
(P 4 bar) ≤ 0,40 m 0,15 m 
Tabla 11: Distancias mínimas en paralelismos con conducciones de gas 
 
Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 
materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). La distancia 
mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de gas será de 1 m. 
 
Además para el caso de las canalizaciones de gas, se asegurará la ventilación de 
los conductos, galerías y registros de los cables para evitar la posibilidad de 
acumulación de gases en ellos. No se colocará el cable eléctrico paralelamente sobre la 





En los paralelismos de las cables con conducciones de alcantarillado habrá una 
distancia mínima de 50 cm, debiéndose proteger apropiadamente los cables cuando no 
pueda conseguirse esa distancia. Se procurará pasar los cables por encima, si no es 
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posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada 
resistencia mecánica. 
 
7.5.6. Depósitos de carburante 
 
Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y 
distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al 
depósito en 2 m por cada extremo. 
 
7.5.7. “Fundaciones” de otros servicios 
 
Cuando próximamente a una canalización existan soportes de líneas aéreas de 
transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se instalará a una 
distancia de 50 cm como mínimo de los bordes externos de los soportes o de las 
fundaciones. Esta distancia será de 1,50 m en el caso en el que el soporte esté sometido 
a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. Cuando esta precaución no se pueda 
tomar, se empleará una protección mecánica resistente a lo largo del soporte y de su 
fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos lados de los bordes extremos de 
la misma. 
 
CAPÍTULO 8.- RED DE MEDIA TENSIÓN 
 
Las redes proyectadas serán subterráneas, en instalación entubada de 885 m, con 
tubos de polietileno de 160 mm de diámetro, de color rojo, flexible, dispuesta, según el 
plano Detalles de zanjas de electrificación y anchura de zanja variable. 
 
8.1. Enlace con el exterior 
 
Para alimentar eléctricamente toda la zona de actuación la Compañía Iberdrola 
ha fijado las conexiones con las redes existentes en el límite de la urbanización en: 
 
• La calle de Valdesangil 
• El cruce entre las calles de Sinesio Delgado y Villaamil 
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Desde estos puntos se alimentan los tres centros de transformación proyectados 
de la siguiente manera: 
 
Mediante la instalación de un circuito de media tensión, de nuevo trazado, que 
alimenta los centros de transformación CT-1 y CT-3 y que sustituye a la red que 
discurre por la calle de Valdesangil, por medio de una variante con dos puntos de 
conexión, por la calle de nuevo trazado (calle del Valle de Bergantiños) y a la que se 
conectan los dos citados centros. 
 
Mediante un nuevo circuito de ida y vuelta con dos puntos de conexión en el 
punto de corte del circuito que discurre por la calle de Sinesio Delgado y situado en el 
cruce con la calle Villaamil para la alimentación del CT-2. 
 
8.2. Arquitectura de red 
 
Como se ha podido comprobar los centros de transformación a proyectar forman 
parte de dos redes distintas de media tensión que al no tener más datos se supondrá que 
se trata de una estructura de espiga apoyada. 
 
La espiga es un conjunto de circuitos con origen en distintos puntos de 
alimentación confluyendo en los puntos de socorro (centros de reflexión). La estructura 
normalmente dispondrá de cables cero, desde cada punto de alimentación, que finalizan 
en un centro de reflexión común.  
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Un centro de reflexión de la espiga apoyada podrá ser de barra partida si el 
número de cables activos que confluyen en él es igual o superior a 4. En este caso, cada 
uno de los cables cero alimentará a su semibarra, y en cada una de estas finalizarán al 
menos dos cables. 
 
 
Figura 13: Esquema de los centros de reflexión de la estructura de “espiga apoyada” 
 
Esta estructura es la más utilizada e importante a nivel urbano de una gran 
ciudad como es el caso de Madrid, ya que es una estructura interconectada, pero 
explotada radialmente, acoplable para evitar los cortes de clientes en maniobras 
programadas y permite su adaptación a la evolución de la demanda futura. 
 
 




Memoria descriptiva                                                                                                                                                  42 
______________________________________________________________________________________________





El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 
 
• La longitud de la canalización será lo más corta posible.  
• Se ubicará preferentemente, salvo casos excepcionales, en terrenos de 
dominio público, bajo acera, evitando los ángulos pronunciados. 
• El radio de curvatura, después de colocado el cable, será como mínimo, 
de )(10 dD +⋅ siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del 
conductor. 
• Los cruces de calzadas deberán realizarse perpendiculares a sus ejes, 
salvo casos especiales, debiendo realizarse en posición horizontal y en 
línea recta. 
• Las distancias a las fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo 













Tensión 12/20 kV 
Tensión de servicio 15 kV 
Sección de pantalla 16 mm2 
Tabla 12: Características principales del cable de media tensión elegido 
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La principal diferencia entre los conductores usados en redes de media tensión 
reside en el tipo de aislamiento que presentan (polietileno reticulado XLPE o etileno-
propileno EPR) y el material conductor (aluminio o cobre). Estos factores determinan 
una serie de características que afectan a su vida útil y su funcionamiento. Además se 
recomienda la utilización de cables unipolares a la hora de ejecutar la instalación ya que 
son más manejables y más prácticos a la hora de realizar empalmes y conexiones. 
 
En redes de distribución de media tensión se ha generalizado el uso de 
conductores de aluminio, siendo en las de baja tensión donde todavía se usan en algunos 
casos concretos conductores de cobre. Por ello en este apartado se compararán los 
conductores según su tipo de aislamiento, dejando la comparación del material 
conductor  para el capítulo de Red de Baja Tensión. 
 
La elección del aislamiento de XLPE o del aislamiento de EPR para este tipo de 
cable, ha sido el motivo de discusión entre las distintas compañías eléctricas desde el 
inicio de la utilización de los cables con aislamiento seco extruído.  
 
El mejor comportamiento en el tiempo de los cables aislados con EPR ha sido el 
motivo por el cual se han instalado en las zonas en que las condiciones del terreno son 
críticas (humedad, agua, etc.,) o cuando sin ser críticas se demanda un cable con 
mejores prestaciones a lo largo de su vida. 
 
El aislamiento EPR es más flexible que el XLPE y esto se traduce en radios de 
curvatura menores. Además posee un menor diámetro por lo que su manipulación y 
tendido en trazados sinuosos serían más sencillas en el caso del aislante EPR que en el 
de XLPE. 
 
El comportamiento frente al envejecimiento térmico es mejor en el EPR (150 ºC) 
que en el XLPE (135 ºC) y esto le permite soportar temperaturas de trabajo y de 
sobrecarga más altas sin reducción de la vida útil del cable.   
 
En cuanto al envejecimiento eléctrico los dos materiales son muy similares, en 
condiciones de ausencia de humedades, ya que se verá en el próximo párrafo en caso de 
penetración de agua el EPR tendría una vida útil más larga. 
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Si se utilizan cables con aislamiento extruído XLPE en zonas donde la humedad 
reinante en el terreno es importante, se produce la aparición de arborescencias en el 
seno del aislamiento. Debido al crecimiento progresivo de estas arborescencias (treeing) 
y al estar el cable expuesto continuamente a la acción de la humedad, se va degradando 
la rigidez dieléctrica del aislamiento a valores muy por debajo de los iniciales, con lo 
que se acorta la vida útil del cable y se incremente la potencialidad de averías en la 
línea. 
 
Se ha elegido, dentro de la gama de etileno-propileno, el tipo de alta densidad. 
Las ventajas del HEPR respecto al EPR tradicional son: 
 
• Una mayor capacidad de transporte en igualdad de sección de conductor, 
ya que la temperatura de funcionamiento en régimen normal aumenta de 
90 ºC a 105 ºC. 
• Disminución del diámetro exterior del cable por la reducción de la 
sección del conductor, al aumentar la capacidad de transporte y por la 
reducción del espesor del aislamiento, al incrementar su gradiente de 
trabajo. 
• Disminución del precio del cable para las mismas prestaciones, ya que 
las secciones del conductor y del aislamiento disminuyen y el resto de los 
componentes no varían. 
• Mejora la manejabilidad del cable a consecuencia de la disminución de 
su diámetro exterior y de su peso. 
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Todas las características de este conductor se encuentran al final del presente 
Proyecto en el Anexo de Hojas de Características, al igual que los cálculos eléctricos 
para la elección de la sección del cable se encuentra en la Memoria de Cálculos. 
 
8.5. Dispositivos de maniobra y sistema de protección 
 
8.5.1. Dispositivos de maniobra 
 
Se utilizarán cortacircuitos fusibles de expulsión y seccionadores accionables 
por pértiga con una intensidad nominal acorde con las necesidades de la instalación. 
Éstos permiten la conexión y la desconexión de la instalación, a la vez que proporcionan 
un corte visible para la puesta en descargo de las instalaciones. 
 
8.5.2. Protecciones contra sobreintensidades 
 
Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y 
dinámicos que puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse 
en la instalación. 
 
Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores 
automáticos colocados en el inicio de las instalaciones que alimenten cables 
subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos elementos de protección 
corresponderán a las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que 
forma parte el cable subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste. 
 
8.5.3. Protección contra sobreintensidades de cortocircuito 
 
La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se 
establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura 
alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 
 
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las 
pantallas correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 
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segundos, serán las indicadas en la Norma UNE-EN 20435. Podrán admitirse 
intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en aquellos casos en que el 
fabricante aporte la documentación justificativa correspondiente. 
 
8.5.4. Protección contra sobretensiones 
 
Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de 
dispositivos adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas así lo 
aconsejen. 
 
Para ello, se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas 
características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que 
puedan preverse en caso sobretensión. 
 
8.5.5. Puesta a tierra 
 
En las redes subterráneas de media tensión se conectarán a tierra los siguientes 
elementos: 
 
• Tierra de protección: Bastidores de los elementos de maniobra y 
protección y apoyos. 
• Tierra de servicio: Autoválvulas o pararrayos, y envolturas o pantallas 
metálicas de los cables. 
 
Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de 
los extremos y en puntos intermedios, garantizando una resistencia global de puesta a 
tierra inferior a 2 Ω. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas 
metálicas. 
 
La línea de tierra está constituida por conductores de sección 50 mm2, cuyo 
cálculo es función de la corriente de defecto y duración de la misma, y que se justifica 
en la Memoria de Cálculos. Los conductores a utilizar cumplirán con las Normas UNE-
EN 21011/1 y UNE-EN 21012. 
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La puesta a tierra constará de un anillo y al menos un electrodo para tierra de 
protección y otro para la de servicio, de forma que la resistencia a tierra de esta última 
sea menor de 2 Ω. Estos electrodos se interconectarán al anillo red general de tierra en 
puntos opuestos. 
 
Los electrodos estarán constituidos por picas, pudiendo ser éstas: 
 
• Picas de acero con protección catódica según UNE 20003. 
• Picas de acero-cobre según norma UNE 21056. 
 
8.6. Empalmes y terminales 
 
En los puntos de unión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes 
adecuados a las características de los conductores a unir, y no deberán aumentar la 
resistencia eléctrica de éstos. Estos empalmes podrán ser enfilables, retráctiles en frío o 
con relleno de resina. Los empalmes no deberán disminuir en ningún caso las 
características eléctricas y mecánicas del cable empalmado debiendo cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
• La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de 
un solo conductor sin empalmes de la misma longitud. 
• El aislamiento del empalme ha de ser tan efectivo como el aislamiento 
propio de los conductores. 
• El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecánico y la 
entrada de humedad de forma adecuada dadas las características 
ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). 
• El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de 
cortocircuito, así como el efecto térmico de la corriente, tanto en régimen 
normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Las piezas de empalme y terminales serán de compresión. Los terminales serán 
de tipo enchufables y apantallados de acuerdo con la Norma UNE-EN 50180 y de 
cualquiera de las marcas y modelos homologados por Iberdrola S.A. 
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CAPÍTULO 9.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
Los centros de transformación son subterráneos tipo prefabricado modular, con 
la siguiente ubicación y potencia: 
 
Centro de transformación Parcela Potencia 
CT-1 ZV-1 
1 x 630 kVA 
1 x 400 kVA 
CT-2 ZV-2 2 x 400 kVA 
CT-3 ZV-1 2 x 400 kVA 
Tabla 13: Ubicación y potencia de los centros de transformación 
 
Todos los centros de transformación constan de la siguiente aparamenta 
eléctrica: 
 
• Cabinas de media tensión 
• Puentes de media tensión 
• Cabinas de protección 
• Transformadores 
• Puentes de baja tensión 
• Cuadros de baja tensión 
 
 
Figura 16: Superficie del centro de transformación CT-1 en la parcela ZV-1 
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Los centros de transformación serán de la compañía Ormazabal y homologados 
por la compañía eléctrica Iberdrola y cuyo detalle tanto de instalación como los diversos 
componentes vienen claramente reflejados en el Anexo de Hojas de Características. 
 
 




Los PFS son centros de transformación de estructura monobloque, diseñadas 
para su instalación subterránea, que pueden incorporar en su interior diferentes 
esquemas de distribución eléctrica, lo que le permite su uso tanto para distribuciones 
públicas como privadas. 
 
El carácter subterráneo, y la facilidad de adaptación de la superficie de estos 
centros, reducen al mínimo su impacto sobre el entorno. 
 
Los centros de transformación constan de 4 cabinas, que son, 2 de entrada y 2 de 
salida con espacio para una de reserva, con interruptor-seccionador de puesta a tierra y 2 
celdas de protección de los transformadores, con interruptor seccionador reptofusible, 
fusibles y seccionador de puesta a tierra y dos cuadros de baja tensión para distribución. 
 
 
Figura 17: Componentes detallados de los centros de transformación 
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Las dimensiones de estos centros, así como los diversos componentes de los 
mismos, quedan claramente reflejados en el plano Centro de transformación y quedan 
resumidos en los siguientes cuadros: 
 
• Dimensiones de la excavación 
 
Parámetro Valor 
Longitud 7.280 mm 
Fondo 3.680 mm 
Profundidad 3.060 mm 
Tabla 14: Dimensiones de la excavación de los centros de transformación 
 
• Dimensiones exteriores 
 
Parámetro Valor 
Longitud 7.600 mm 
Fondo 3.000 mm 
Altura 2.790 mm 
Altura vista 0 mm 
Peso máximo 29.000 kg 
Tabla 15: Dimensiones exteriores de los centros de transformación 
 
• Dimensiones interiores 
 
Parámetro Valor 
Longitud 5.940 mm 
Fondo 3.000 mm 
Altura 2.790 mm 
Tabla 16: Dimensiones interiores de los centros de transformación 
 
La principal ventaja que presentan estos centros de transformación es que tanto 
la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 
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íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 




Los edificios prefabricados de hormigón PFS-2T-H están formados por dos 
piezas principales, una que aglutina la base y las paredes laterales y otra que forma la 
cubierta. 
 
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia de 500 kg/cm2. 
Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 
colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 
superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 
están aisladas eléctricamente respecto de la tierra de la envolvente. 
 
La cubierta está formada por una pieza de hormigón en la que se encuentran las 
rejillas de ventilación, la tapa para acceso de personas, las tapas de los transformadores 




Figura 18: Acabado del centro de transformación CT-2 donde se aprecian las partes de la cubierta 
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En los dos huecos para los transformadores, se dispone de una “meseta de 
transformador” que ha sido diseñada para distribuir homogéneamente el peso del 
transformador en la placa base y para recoger un derrame eventual del líquido 
refrigerante del transformador. 
 
En la parte superior de las paredes laterales menores se sitúan los orificios de 
paso de los cables de media tensión. Los orificios de paso de los cables de baja tensión 
se encuentran en las paredes laterales mayores. 
 
9.1.3. Placa piso 
 
Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa piso, que se 
sustenta en algunos apoyos sobre la placa base, y en el interior de las paredes laterales, 
permitiendo en este espacio el paso de cables de media tensión y baja tensión, a los que 




El acceso de personas se realiza por una tapa equilibrada que permite la apertura 
por un solo operario y que al abrirse despliega una protección perimetral formada por 
una malla metálica. El descenso al centro de transformación se realiza por una escalera 
con un ángulo de inclinación inferior a 70º. 
 
 
Figura 19: Centro de transformación PFS-2T-H en 3D 
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El acceso a los transformadores se realiza por las tapas correspondientes dentro 
del centro quedando los dos transformadores separados del resto por su correspondiente 
malla metálica. 
 
A través de la tapa de materiales se pueden introducir al centro de 




La ventilación está compuesta de rejillas horizontales al nivel de cota cero, que 
crean un circuito de renovación del flujo de aire y a su vez las posibles aguas pluviales, 
que se pueden desalojar, en caso de existencia, a través del colector general del 
alcantarillado urbano. 
 
9.1.6. Acabados  
 
Las paredes laterales están impermeabilizadas exteriormente e interiormente 
pintadas de color blanco. El acabado de la cubierta se adapta al entorno y su acabado 
puede hacerse bien en fábrica o en obra mediante grava, baldosa, etc. 
 




Figura 20: Acabado del centro de transformación CT-3 mediante adoquines 
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La instalación de la aparamenta eléctrica de los centros de transformación se 
realiza íntegramente en fábrica asegurando así la calidad del montaje y han sido 
acreditados con el Certificado de Calidad UNESA de acuerdo a la RU1303A y al RCE 




Para la ubicación de los centros de transformación es necesaria una excavación, 
cuyas dimensiones aproximadas son las expuestas anteriormente, sobre cuyo fondo se 
extiende una base de hormigón de unos 200 mm de espesor con malla de acero y una 
capa de arena compactada y nivelada de unos 50 mm de espesor. 
 
 
Figura 21: Esquema de la cimentación de los centros de transformación 
 
9.2. Cabinas de media tensión 
 
Las cabinas son del tipo 8DH10 modulares de aislamiento y corte en SF6 
extensibles in situ a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. Las dimensiones 
de sus paneles individuales son: 
 
Parámetro Valor 
Anchura 350 mm 
Profundidad 780 mm 
Altura 1.400 mm 
Tabla 17: Dimensiones de los paneles individuales de las cabinas de media tensión 
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Sus características eléctricas más reseñables son: 
 
Parámetro Valor 
Tensión nominal 15 kV 
Tensión soportada a frec. Industrial 36 kV 
Tensión resistida a impulso 95 kV 
Corriente de apertura de interruptores 25 A 
Corriente de corta duración (1s) 25 A 
Corriente de cierre en cortocircuito 63 A 
Corriente barras colectoras 630/1.000 A 
Corriente de alimentadores: 
• Panel interruptor 
• Panel entrada/salida cables 





Tabla 18: Características eléctricas de las cabinas de media tensión 
 
9.3. Puentes de media tensión 
 
La conexión eléctrica entre la celda de alta tensión y el transformador de 
potencia se realizará con cable unipolar seco de aluminio de 50 mm2 de sección y del 
tipo HEPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable de 12/20 kV para tensiones 
asignadas de hasta 24 kV. 
 
Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales enchufables rectos o 
acodados de conexión sencilla, siendo de 24 kV y 200 A para centros de transformación 




Los transformadores de potencia serán del tipo Dyn11, sumergidos en aceite 
mineral, refrigerados por aire, llevando incorporados los relés y demás accesorios 
necesarios. Habrá 5 transformadores de 400 kVA y 1 de 630 kVA. 
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Las características de los transformadores que se van a instalar son: 
 
Parámetro Valor (630 kVA) Valor (400 kVA) 
Tensión primaria 15 kV 15 kV 
Tensión secundaria en vacío 420 V 420 V 
Tensión más elevada para el material 36 kV 36 kV 
Tensión de ensayo 70 kV 70 kV 
Tensión de choque 170 kV 170 kV 
Pérdidas en vacío 1.300 W 930 W 
Pérdidas en carga 6.500 W 4.600 W 
Tensión de cortocircuito a 75º 4 % 4 % 
Nivel de potencia acústica dB 67 A 65 A 
Caída de tensión a plena carga 
• cos φ = 1 







Rendimiento a plena carga 
• cos φ = 1 







Rendimiento con 75 % de carga 
• cos φ = 1 







Longitud 1.540 mm 1.440 mm 
Anchura 960 mm 870 mm 
Altura 1.490 mm 1.490 mm 
Diámetro de rueda 125 mm 125 mm 
Espesor de rueda 40 mm 40 mm 
Peso de líquido aislante 310 kg 260 kg 
Volumen de líquido aislante 346 l  290 l 
Peso total 1.670 kg 1.410 kg 
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9.5. Puentes de baja tensión 
 
La conexión eléctrica entre el transformador de potencia y el módulo de 
acometida en baja tensión se realizará con cable unipolar de 240 mm2 de sección, con 
conductor de cobre, al ser particular, tipo RV y de 0,6/1kV, libre de halógenos. El 
número de cables será siempre de 3 para cada fase y dos para el neutro en los canales 
previstos al efecto en el centro de transformación. 
 
9.6. Cuadros de baja tensión 
 
Los cuadros de baja tensión, montados sobre bastidor normalizado, constan de 
un interruptor manual bajo carga, y zócalos de distribución con cartuchos A. P. R. 
preparado para 8 salidas. El número de cuadros de baja tensión por cada centro de 
transformación será de dos quedando el número de salidas por cada cuadro claramente 
reflejado en la Memoria de Cálculos. 
 




Tensión nominal 440 V 
Intensidad nominal 1.600 A 
Intensidad nominal por salidas 400 A 
Tensión ensayo a frec. industrial 10 kV 
Tensión ensayo con onda tipo rayo 20 kV 
Corriente de cortocircuito 12 kA 
Anchura 290 mm 
Profundidad 580 mm 
Altura 1.810 mm 
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9.7.1. Fusibles limitadores de media tensión 
 
Los calibres de los fusibles limitadores instalados en las celdas de media tensión 
deben ser de los denominados “fusibles fríos” y sus características técnicas están 
recogidas en la norma NI 75. 06. 31 “Fusibles limitadores de corriente asociados para 
alta tensión hasta 36 kV”. 
 
 
Figura 22: Dimensiones de los fusibles limitadores de media tensión 1 
 
Los fusibles elegidos tendrán una tensión asignada de 24 kV, ya que la tensión 
de red es de 15 kV, mientras que para los transformadores de 400 kVA se elegirá una 
corriente nominal de 40 A y para el transformador de 630 kVA se elegirá una corriente 
nominal de 63 A. 
 
9.8. Puesta a tierra 
 
9.8.1. Tierra de protección 
 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén 
en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas 
fortuitas, tales como los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolvente 
metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de transformadores. 
 
                                                 
1 Todas las medidas tienen unidades de milímetros 
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La configuración elegida es 70-35/8/42 que estará constituida por 4 picas en 
anillo rectangular unidas por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Las 
picas tendrán un diámetro de 14 mm y una longitud de 2 m y se enterrarán verticalmente 
a una profundidad de 80 cm. 
 
 
Figura 23: Esquema del electrodo de puesta a tierra de los centros de transformación 
 
La conexión desde los centros hasta la primera pica se realizará con cable de 
cobre aislado de 0,6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 
 
9.8.2. Tierra de servicio 
 
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de 
los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.  
 
La configuración elegida es 8/22 que estará constituida por 2 picas alineadas 
unidas por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Las picas tendrán un 
diámetro de 14 mm y una longitud de 3 m y se enterrarán verticalmente a una 
profundidad de 80 cm. 
 
9.9.  Protección contra incendios 
 
De acuerdo con la MIE-RAT 14, los sistemas empleados para la protección 
contra incendios son: 
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• Cuba de recogida de aceite, cubierta por una bandeja cortafuegos de 
acero galvanizado perforada y cubierta, a su vez, por grava. 
• Elementos estructurales y delimitadores con resistencia al fuego RF-180, 
y empleo de materiales pertenecientes a la clase M0, según norma UNE 
23727, en suelos, paredes y techos. 
 
9.9.2.  Sistema activo 
 
Consistente en un sistema fijo de detección y extinción automático con CO2. Sus 
componentes son: 
 
• Detectores de humos: en presencia de humo envían una señal eléctrica a 
la central de detección. 
• Central de detección: realiza el disparo de la instalación. Dispondrá de 
un pulsador de paro y un pulsador de disparo manuales. El sistema se 
alimentará de una fuente auxiliar que estará conectada a la red de 230 V 
para su recarga. 
• Batería de CO2. 
 
9.10.  Alumbrado interior 
 
9.10.1.  Alumbrado de servicio 
 
Para el alumbrado de servicio de los centros de transformación, se instalarán dos 
luminarias, tipo “Pentura” y gama TMS122 de la marca Philips, y con tubos 
fluorescentes TL5, con una potencia de 28 W, cuyas características se especifican en el 
Anexo de las Hojas de Características. La altura de montaje de las mismas será de 3 m 
respecto al suelo. Los interruptores de alumbrado se situarán en las proximidades de las 
puertas de acceso. 
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La posición de los centros de las luminarias, las isolíneas en el plano de trabajo, 
las iluminancias sobre cada superficie del centro de transformación y demás resultados 
luminotécnicos se especifican en la Memoria de Cálculos.  
 
 
Figura 24: Luminaria empleada para la iluminación de los centros de transformación 
 
9.10.2.  Alumbrado de emergencia 
 
El alumbrado de emergencia tendrá una autonomía mínima de 2 horas, con una 
iluminancia no inferior a 5 lx. Dicho alumbrado entrará en funcionamiento 
automáticamente en caso de fallo de suministro eléctrico. 
 
El mismo consta de aparatos autónomos de alumbrado de emergencia y 
señalización DIALUX modelo Nova-F-OS, provistos de equipo fluorescente de lámpara 
de 6 W y señalización permanente, incluso rótulo normalizado de "SALIDA", 
conexiones, fijaciones y sujeciones completas y correctamente montados sobre las 
puertas del centro de transformación.  
 
 
Figura 25: Luminaria de alumbrado de emergencia de los centros de transformación 
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CAPÍTULO 10.- RED DE BAJA TENSIÓN 
 
10.1. Características de la red  
 
Las redes proyectadas serán subterráneas en instalación entubada, con tubos de 
polietileno de 160 mm de diámetro, de color rojo, flexibles, dispuestos, según el plano 
Detalles de zanjas de electrificación y anchura de zanja variable según el número de 
tubos. 
 
Se tendrá una nueva Red Subterránea de Baja Tensión con un cable tipo RV 
0,6/1 kV de sección 3 x (1x 150) + 1 x 95 mm2 o 3 x (1x 240) + 1 x 150 mm2 Al (según 
el circuito) que partirá de cada uno de los centros de transformación y que dará 
suministro a las diferentes parcelas. 
 
10.2. Arquitectura de red 
 
La estructura de red subterránea es típica de zonas urbanas. Estas redes serán 
radiales, de sección uniforme, pudiendo tener derivaciones también de sección 
uniforme. Con el fin de minimizar los tiempos de reposición del servicio en caso de 
fallo, las redes de baja tensión subterráneas serán accesibles tanto en las cajas de 
acometida como en las derivaciones en T de la red. Así mismo se dispondrán puntos de 
acceso a la red que permitan la sustitución de la línea o la conexión de fuentes de 
energía entre dos puntos de acceso consecutivos, sin necesidad de abrir calas. 
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Cuando una salida de baja tensión subterránea alimente más de una acometida, 
será seccionable, de forma que el tramo entre dos puntos de seccionamiento sea inferior 
a 100 m y el número de acometidas en “T” en el mismo sea menor que 3. A estos 








La red irá en todo su recorrido bajo aceras exceptuándose los necesarios cruces 
de calzadas, ateniéndose a la normativa dada al efecto para estos casos del Excmo. 
Ayuntamiento o a las Normas Iberdrola en todo lo relativo a profundidades, cruces de 
calzadas, paralelismos y cruzamientos con otros servicios, etc… que se indicaron en los 
apartados 8.3, 8.4 y 8.5. 
 
El trazado de la red queda suficientemente claro en los planos Red de Baja 




Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para 
neutro. Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 
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métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 
aislamiento. 
 
Los cables elegidos son del tipo normalizado por Iberdrola y cuyas 




240 mm2 - 150 mm2 -  
- 95 mm2 - 50 mm2 
Conductor Aluminio 
Aislamiento Polietileno reticulado 
Tipo RV 
Tensión 0,6/1 kV 
Tensión de servicio 380/220 V 
Tabla 21: Características principales del cable de baja tensión elegido 
 
Las líneas con sección 150 mm² de fase, serán las utilizadas habitualmente. Las 
de 240 mm² en suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de carga, la 
sección de 95 mm² se utilizará sólo en zonas de bajas densidad de carga, y uniforme, y 
la de 50 mm² como línea de derivación de la red general y acometidas. 
 
 
Figura 28: Constitución del cable de baja tensión a utilizar 
 
La principal diferencia entre los conductores usados en redes de baja tensión 
reside en el material (aluminio o cobre) y en el aislamiento (XLPE o EPR). El 
aislamiento fue tratado en el capítulo de media tensión por lo que no se repetirá aquí, 
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siendo el criterio el mismo que se determinó en dicho apartado. Elegir un material u otro 
supone que cambien todos los cálculos de los conductores ya que sus características 
eléctricas son totalmente diferentes.  
 
Al igual que en la media tensión, se recomienda la utilización de cables 
unipolares a la hora de ejecutar la instalación de baja tensión ya que son más manejables 
y más prácticos a la hora de realizar empalmes y conexiones. 
 
A continuación se indican de forma breve las características técnicas del 
aluminio y el cobre como materiales conductores. 
 
Parámetro Aluminio Cobre 
Resistividad 0,03 Ωmm2/m 0,018 Ωmm2/m 
Densidad 2,7 kg/dm3 8,8 kg/dm3 
Carga de rotura 15 kg/mm2 25 kg/mm2 
Calor específico 0,21 0,09 
Tabla 22: Comparación de parámetros entre aluminio y cobre 
 
Con estas características de los materiales se puede demostrar que para una línea 
de igual longitud y potencia demandada: 
 
• La sección del conductor de aluminio será 1,6 veces mayor que la del 
conductor de cobre. 
• El peso del conductor de aluminio será la mitad que el de uno de cobre. 
• La resistencia mecánica a la tracción es similar en ambos conductores. 
• El coste del conductor de aluminio es del orden de 4 veces menor al de 
un conductor de cobre. 
• La evacuación de calor es del orden a un 13 % mayor en un conductor de 
cobre que en un conductor de aluminio. 
 
Se puede ver que los conductores de cobre tienen muchas mejores propiedades 
eléctricas que los conductores de aluminio, siendo preferible usarlos según criterios 
técnicos, pero en contra tienen un coste muy superior. 
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Actualmente en funcionamiento hay líneas de ambas clases, aunque el criterio 
generalizado en todas las compañías es utilizar conductores de aluminio en instalaciones 
nuevas. Por tanto, por lo establecido por la compañía suministradora se utilizarán 
conductores de aluminio. 
 
10.5. Sistemas de protección contra sobreintensidades 
 
Las líneas subterráneas de baja tensión estarán protegidas contra sobrecargas y 
cortocircuitos por los fusibles instalados en los cuadros de baja tensión de los centros de 
transformación. Los calibres de estos fusibles son: 
 
• Para las líneas 3 x 150 mm2 + 1 x 95 mm2: 200 A. 
• Para las líneas 3 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2: 315 A. 
 
 
Figura 29: Fusibles a utilizar para la red de baja tensión 
 
10.6. Sistemas de protección ante contactos directos 
 
Para la protección de contactos directos se toman las siguientes medidas según el 
REBT. 
• Ubicación del circuito eléctrico enterrado en tubo en una zanja practicada 
al efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito por parte 
de las personas que habitualmente circulen por el acerado. 
• Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, 
así como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos 
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aislantes, los cuales necesiten de útiles especiales para proceder a su 
apertura. 
 
10.7. Sistemas de protección ante contactos indirectos 
 
La red de distribución se dispondrá en baja tensión con esquema TT, es decir, el 
neutro de baja tensión, puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora 
conectadas a una tierra separada de la anterior, así como empleo en dicha instalación de 




Figura 30: Sistema de puesta a tierra TT 
 
10.8. Puesta a tierra del neutro 
 
El conductor neutro de las líneas subterráneas de distribución pública se 
conectará a tierra en los centros de transformación. Fuera del centro de transformación 
es recomendable su puesta a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su 
resistencia global a tierra. 
 
El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red por lo menos cada 200 m, 
preferentemente en los puntos de derivación. 
 
La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento siendo 
de aplicación para ello lo dispuesto a continuación. 
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El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo 
que esta interrupción sea realizada por alguno de los siguientes dispositivos. 
 
• Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al 
mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar o simultáneo) o que 
establezcan la conexión del neutro antes que las fases y desconecten éstas 
antes que el neutro. 
• Uniones amovibles en el neutro próximas a lo interruptores o 
seccionadores de los conductores de fase, debidamente señalizadas y que 
solo puedan ser maniobradas mediante herramientas adecuadas, no 
debiendo en este caso ser seccionado el neutro sin que lo estén 
previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el 
neutro. 
 
10.9. Cajas generales de protección 
 
A pie de parcela se colocará una arqueta con los cables en punta, para que 
posteriormente, en el Proyecto de Edificación, se pueda definir la ubicación final de las 
cajas generales de protección. 
 
Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la normativa 
NI 76.50.01. El material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, 
según UNE 21-305. 
 
Se instalarán cajas generales de protección, localizadas en los lugares que se 
muestran en los planos adjuntos, para la instalación de los contadores de energía, así 
como para el seccionamiento y protección de la red. 
 
Los armarios se emplazarán en el límite de la propiedad, y tendrán acceso 
directo y permanente desde la vía pública. El montaje se realizará de forma que la parte 
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En todos los casos se procurará que la situación elegida esté lo más próxima 
posible a la red de distribución y que quede alejada o en su defecto protegida 
adecuadamente de otras instalaciones, tales como agua, gas, teléfono, etc. 
 
Para la entrada de las acometidas subterráneas a cada caja general de protección 
se instalarán dos conductores de plástico, con un diámetro de 160 mm cada uno de ellos, 




El conexionado de los cables a las cajas generales de protección y a los cuadros 
de baja tensión de los centros de transformación se efectuará por compresión tipo 
punzonado profundo, mediante la colocación en los extremos de los conductores de 
terminales bimetálicos con pala de cobre electrolítico y manguito de aluminio. 
 
 
Figura 31: Sistemas de fijación de cajas generales de protección 
 
Las piezas de conexión llevarán grabadas o en relieve sobre la superficie 
exterior, de forma que sean visibles, después de instalarse, las marcas siguientes: 
 
• Marcado CE 
• Nombre o marca del fabricante 
• Referencia del catálogo del fabricante 
• Sección de los conductores 
• Año y lote de fabricación 
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Se utilizarán cintas de PVC de 19 mm de anchura, con adhesivo sensible a la 
presión, para la identificación de las fases de los cables, con colores verde-amarillo, 
marrón y gris. 
 
CAPÍTULO 11.- ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El diseño del alumbrado de los viales incluidos en el proyecto ha tomado como 
base las recomendaciones del planeamiento general de la zona, conjugado con la 
normativa aplicable del Ayuntamiento de Madrid y la homologación de materiales para 
este tipo de instalación. 
 
El sistema de alumbrado se ha proyectado en base a los criterios establecidos en 
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales y la Instrucción para el Diseño de la Vía 
Urbana del Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a niveles de iluminación y 
uniformidades, en función de la importancia de la vía, densidad de tráfico y anchura de 
la misma. 
 
11.1. Disposición de los viales 
 
La geometría de los viales estudiados, así como las aceras, jardines, 
aparcamientos, etc., se definen con claridad en el plano Secciones tipo y situación de 
servicios y se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Sección Calzada Aparcamiento Acera Jardín Disposición
A-A’ 2 x 3 m - 2 x 2 m 2 x 2,50 m Tresbolillo 
B-B’ 2 x 3 m 1 x 2,50 m 
1 x 2 m 
1 x 3 m 
- Unilateral 
C-C’ 2 x 3 m 1 x 2 m 
1 x 3 m 
1 x 4 m 
- Unilateral 
Tabla 23: Características de los viales a iluminar 
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Para la Sección A-A’ perteneciente al acceso a los garajes de la Urbanización se 
colocarán columnas de 9 m de altura a 0,5 m del borde de la calzada, mientras que en 
las dos secciones restantes de viales se colocarán báculos de 9 m de altura y 1,5 m de 
brazo a 0,8 m del borde de la calzada. 
 
 
Figura 32: Sección A-A’ perteneciente al acceso a los garajes 
 
11.2. Eficiencia energética 
 
En los alumbrados públicos con lámpara de descarga, como en este caso, puede 
reducirse el consumo energético en las horas de madrugada o en circunstancias de 
menor exigencia visual mediante la reducción del flujo luminoso. 
 
 
Figura 33: Esquema de equipo de iluminación de doble nivel 
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Actualmente se utiliza una luminaria con una sola lámpara de descarga 
incorporada y con equipo de doble nivel. 
 
Este balasto, permite la reducción de la potencia consumida mediante la 
introducción en el circuito de la lámpara de una inductancia adicional incorporada en el 
mismo núcleo de hierro de la inductancia principal. Se reduce el consumo de la lámpara 
al actuar el relé, conectada con una línea de mando existente en la instalación. También 
se puede disponer de un temporizador en el equipo de cada luminaria, que programado 




La red de distribución y alimentación de las luminarias queda claramente 
reflejada en los planos Implantación del alumbrado y Circuitos de alumbrado y se 
realizará con conductores unipolares de XLPE 0,6/1 kV con cable de protección de PVC 
750 V amarillo verde de 16 mm2 de sección, conectada a la borna de tierra, a la que se 
conecta la puesta a tierra mediante pica en arqueta para báculo. Dicha red se realizará 
mediante canalización subterránea, con las correspondientes arquetas, para facilitar el 
tendido y acometida de los cables. 
 
11.4. Luminarias y lámparas 
 
Para el alumbrado de los viarios, es decir, secciones B-B’ y C-C’ se ha previsto 
la luminaria Philips de la familia TrafficVision modelo SGS306 OM PE P5X de robusta 
construcción y diseño moderno. Esta luminaria es el resultado de una larga 
investigación que ha servido para desarrollar una luminaria con características 
adecuadas para ser integrada en cualquier entorno urbano. 
 
Para el alumbrado del acceso a los garajes se ha previsto la luminaria Philips de 
la familia Urbana modelo GPS302 PCO-D500 HSH, que aporta robustez y una mayor 
decoración que las anteriores ya que es una zona más residencial y menos transitada por 
vehículos. 
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Las lámparas a utilizar por estas luminarias son del tipo de vapor de sodio de alta 
presión de 150 W.  
 
Tanto las características de los báculos, las columnas, las luminarias y las 
lámparas, como los restantes elementos para utilizar en el alumbrado de los viales 
figuran en el Anexo de Hojas de Características del presente Proyecto. 
 
 
Figura 34: Sección A-A’ iluminada tridimensional 
 
 
Figura 35: Sección B-B’ iluminada tridimensional 
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11.5. Centro de mando 
 
La instalación proyectada se inicia en el centro de mando previsto, ubicado en el 
lugar marcado en el plano Implantación del alumbrado, con su correspondiente 
acometida eléctrica, dotado de la aparamenta necesaria para la protección general y 
parcial de cada circuito, tanto diferencial como magnetotérmica, así como el 
accionamiento automático a través de contactores con las bobinas controladas por 
medio de célula fotoeléctrica, con la posibilidad de accionamiento manual con la 
actuación de los correspondientes interruptores. Incorporarán espacio para los equipos 




Figura 36: Armario del centro de mando de alumbrado 
 
CAPÍTULO 12.- REAJUSTES CON RELACIÓN AL 
PLANEAMIENTO ANTECEDENTE 
 
No hay ningún reajuste significativo con relación al planeamiento antecedente, 
con la excepción de los puntos de conexión de la Red de Media Tensión a las líneas 
eléctricas existentes y que han sido fijados por la Compañía Eléctrica de acuerdo con 
sus posibilidades de mejor suministro a la urbanización. 
 
  
Memoria descriptiva                                                                                                                                                  75 
______________________________________________________________________________________________
Proyecto de Electrificación y Alumbrado de la Urbanización “Cerro Belmonte” en Madrid 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
La red proyectada no se ha modificado sustancialmente en relación con la red 
prevista en el Plan Parcial ya que mantiene el mismo número de centros de 
transformación evaluándose las dotaciones de suministro con los valores de la norma, 
aumentando la potencia de los transformadores y aplicando los mismos requerimientos 
técnicos y de explotación de la Compañía Suministradora. 
 
CAPÍTULO 13.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 
El presente Proyecto Específico forma parte del Proyecto de Urbanización de 
toda la Unidad de Ejecución, por lo tanto como plazo de ejecución de las obras debe 
considerarse el del conjunto de las mismas, ya que las obras se contratan en su totalidad. 
El plazo se recoge en esta memoria siendo, en este caso 18 meses. 
 
El plazo de garantía se establece con carácter preceptivo en dos años contados a 
partir de la fecha de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento de Madrid. 
 
CAPÍTULO 14.- COORDINACIÓN CON LAS RESTANTES OBRAS 
 
La parte de construcción como excavación, arquetas, tuberías se efectuará 
simultáneamente y en coordinación con las restantes obras de los diferentes servicios y 
en una primera etapa. 
 
Al final de la construcción de las canalizaciones de los restantes servicios y antes 
de proceder a las obras de señalizaciones de viario, etc., se procederá al tendido de 
cables. 
 
Las obras correspondientes a la Electrificación, como al Alumbrado Público se 
coordinarán con el resto de las obras que componen el Proyecto de Urbanización. Se 
propone que estas obras se realicen con posterioridad al movimiento de tierras a las 
obras de Saneamiento y a la ejecución de las sub-bases del viario, guardando las 
distancias establecidas con el resto de los servicios. 
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CAPÍTULO 15.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS 
ORGANISMOS 
 
Este Proyecto precisa conformidad de la Compañía Suministradora de energía 
eléctrica Iberdrola S.A. y del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones correspondientes y antes de su puesta en 
servicio, será necesario obtener el preceptivo Dictamen de la Delegación de Industria y 
Energía de la Comunidad de Madrid. 
 
CAPÍTULO 16.- CONCLUSIÓN 
 
El Ingeniero Técnico autor del Proyecto considera que en el mismo se definen 
perfectamente las obras que se proyectan, a efectos de su revisión por los Organismos 
competentes y por la Dirección Facultativa, de realizarse por otros técnicos, por lo que 
se une al Proyecto General para su tramitación conjunta. 
 
 
Leganés, Junio de 2010 
 






Fdo. Alejandro García Galiano 
 
Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Electricidad 
 
  
Memoria descriptiva                                                                                                                                                  77 
______________________________________________________________________________________________






























En  esta memoria se justifican todos los datos y cálculos que se ofrecieron 
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CAPÍTULO 1.- DETERMINACIÓN DE POTENCIAS POR 
PARCELAS 
 
1.1. Parcelas dedicadas a viviendas 
 
El consumo de las parcelas destinadas a viviendas se realiza teniendo en cuenta 
la instrucción ITC-BT-10 por la que se establecen dos grados de electrificación. Dichos 
grados son función de la superficie de la vivienda y de la previsión de cargas en ella, 
como calefacción eléctrica y aire acondicionado. 
 
En este caso se ha decidido asignar un grado de electrificación “elevado” con 
una previsión de 9.200 W por vivienda debido al uso generalizado de aire 
acondicionado y no saber el tipo de calefacción al que optarán los propietarios de las 
viviendas. 
 
Al no considerar tarifa valle, se aplicará un coeficiente de simultaneidad 
determinado según el apartado 3.1 de la ITC-BT-10. 
 












n>21 5,0)21(3,15 ⋅−+ n  
Tabla 24: Coeficiente de simultaneidad según el número de viviendas 
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La potencia equivalente según el RBT se hallará con la siguiente expresión que 
tiene en cuenta la potencia de las viviendas, pero también la potencia comercial cuyo 
coeficiente es de 100 W/m2 y las potencias comunes de cada parcela. 
 
PcomunescomercialSupeidadsimulcoefP +⋅+⋅= )100.()9200tan.(  
Ecuación 1: Potencia equivalente de las parcelas residenciales 
 














Portal 1 24 16,8 220 m2 10 kW 186,56 kW CT-1 
Portal 2 24 16,8 220 m2 10 kW 186,56 kW CT-1 
Portal 3 24 16,8 220 m2 10 kW 186,56 kW CT-1 
Garaje    30 kW 30 kW CT-1 
TOTAL 72  660 m2 60 kW 589,68 kW  
Tabla 25: Potencias equivalentes de la parcela residencial R-1 
 














Portal 1 24 16,8 220 m2 10 kW 186,56 kW CT-1 
Portal 2 24 16,8 220 m2 10 kW 186,56 kW CT-1 
Portal 3 24 16,8 220 m2 10 kW 186,56 kW CT-1 
Garaje    30 kW 30 kW CT-1 
TOTAL 72  660 m2 60 kW 589,68 kW  
Tabla 26: Potencias equivalentes de la parcela residencial R-2 
 
 
                                                 
2 Todas la viviendas proyectadas se consideran con una superficie de 90 m2 
3 Se supondrá que la superficie comercial es un 10 % de la superficie residencial 






















Portal 1 21 15,3 190 m2 15 kW 174,76 kW CT-2 
Portal 2 21 15,3 190 m2 15 kW 174,76 kW CT-2 
Garaje    30 kW 30 kW CT-2 
TOTAL 42  376 m2 60 kW 379,52 kW  
Tabla 27: Potencias equivalentes de la parcela residencial R-3 
 














Portal 1 21 13,1 190 m2 15 kW 150,72 kW CT-2 
Portal 2 21 13,1 190 m2 15 kW 150,72 kW CT-2 
Garaje    30 kW 30 kW CT-2 
TOTAL 42  376 m2 60 kW 379,52 kW  
Tabla 28: Potencias equivalentes de la parcela residencial R-4 
 














Portal 1 19 14,3 170 m2 12 kW 160,56 kW CT-3 
Portal 2 19 14,3 170 m2 12 kW 160,56 kW CT-3 
Portal 3 19 14,3 170 m2 12 kW 160,56 kW CT-3 
Garaje    30 kW 30 kW CT-3 
TOTAL 58  520 m2 66 kW 511,68 kW  
Tabla 29: Potencias equivalentes de la parcela residencial R-5 
 
 






















Portal 1 19 14,3 170 m2 12 kW 160,56 kW CT-3 
Portal 2 19 14,3 170 m2 12 kW 160,56 kW CT-3 
Portal 3 19 14,3 170 m2 12 kW 160,56 kW CT-2 
Garaje    30 kW 30 kW CT-2 
TOTAL 58  520 m2 66 kW 511,68 kW  
Tabla 30: Potencias equivalentes de la parcela residencial R-6 
 
 
1.2. Parcelas dotacionales y de equipamiento público 
 
El consumo de las parcelas dedicadas a un uso dotacional y de equipamiento 
público se calcula teniendo en cuenta la instrucción ITC-BT-10 en la que se establece 
que el grado de electrificación en edificios destinados a usos públicos u oficinas deberá 
ser de 100 W/m2 y planta con un mínimo de 3.450 W. Por tanto estas potencias son: 
 
Parcela Superficie Potencia Centro 
E-1 1.211 m2 121,10 kW CT-2 
E-2 1.989 m2 198,90 kW  CT-3 
TOTAL 3.200 m2 320 kW  
Tabla 31: Potencias equivalentes de las parcelas dotacionales y de equipamiento público 
 
1.3. Parcelas destinadas a zonas verdes 
 
El consumo de este tipo de parcelas dedicadas a zonas verdes consiste 
principalmente en alumbrado público, y dicho alumbrado se calcula según el número de 
luminarias a utilizar multiplicando el número de luminarias por su potencia.  
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Como en este caso no se diseña el alumbrado de ninguna de las zonas verdes, se 
estima que la potencia de cada parcela será de 10 W/m2. Por tanto estas potencias son: 
 
Parcela Superficie Potencia Centro 
ZV-1 1.504,43 m2 15,04 kW CT-3 
ZV-2 1.747,28 m2 17,47 kW CT-2 
ZV-3 349,14 m2 3,49 kW CT-2 
TOTAL 3.600,85 m2 36 kW  




De acuerdo con los Reglamentos anteriormente citados, las simultaneidades que 
se aplican son las siguientes: 
 
• Abonados en baja tensión respecto a centros de transformación: 0,4 
• Centros de transformación respecto a circuito de media tensión: 0,85 
• Circuitos de media tensión respecto a subestación: 0,95 
 
1.5. Potencias de los centros de transformación 
 
Por las características del tipo de centro que se instalará, las cuales se 
especifican en el “Capítulo 10” de la Memoria Descriptiva, el número de máquinas por 
centro es dos transformadores. Para un suministro de estas características lo más 
apropiado es tener transformadores de 400 kVA o transformadores de 630 kVA. Por 
exigencias de la compañía para la zona donde nos encontramos se opta por elegir 
transformadores de 400 kVA para los centros de transformación 2 y 3 y un 
transformador de 400 kVA y otro de 630 kVA para el centro de transformación 1, ya 
que así se puede disponer de una potencia de distribución mayor para posibles 
ampliaciones del consumo al igual que se tiene la posibilidad de aumentar la potencia de 
los transformadores. 
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Para suministros de estas características en los que no hay industrias con 
maquinaria y motores grandes que puedan afectar a los consumos de potencia reactiva, 
las compañías suministradoras suelen recomendar la aplicación de un factor de potencia 
de 0,9 con lo que la potencia activa disponible en cada centro de transformación es: 
 
9,0⋅= SP  
Ecuación 2: Potencia activa disponible en centros de transformación 
 
Por otro lado también se aplicará un coeficiente de simultaneidad de acuerdo con 
el reglamento de acometidas y cuyo valor como se ha visto anteriormente es 0,4. Por 
tanto la potencia activa total será: 
4,0
PPTOTAL =  
Ecuación 3: Potencia activa total en centros de transformación 
 
La potencia sobrante se calcula como la diferencia entre esta potencia total y la 
consumida por los circuitos que abastece ese centro de transformación. Estas potencias 
se han visto en los apartados anteriores. 
 
CIRCUITOSTOTALSOBRANTE PPP −=  
Ecuación 4: Potencia activa sobrante en centros de transformación 
 
Las potencias en los centros de transformación se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 






1 x 630 kVA 
1 x 400 kVA 
2.317,50 kW 1.149,36 kW 1.168,14 kW 
CT-2 2 x 400 kVA 1.800 kW 1.043,58 kW 756,42 kW 
CT-3 2 x 400 kVA 1.800 kW 1.046,74 kW 753,26 kW 
TOTAL 2.630 kVA 5.917,50 kW 3.239,68 kW 2.677,82 kW 
Tabla 33: Potencias de los centros de transformación 
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El diámetro del tubo corrugado se seleccionará según los siguientes criterios: 
 
? Se calcula el área que ocupará la alimentación mediante la fórmula: 
 
NDST ⋅⋅= 4
2π   
Ecuación 5: Área total de alimentación en media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• St = Área total del alimentador en mm2. 
• D = Diámetro exterior nominal de cada cable, que en esto caso es de  
30,1 mm2.  
• N = Número de cables que forman la alimentación 
 




100⋅=   
Ecuación 6: Área del tubo de media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• STUB = Sección interior útil del tubo en mm2. 
• x = Porcentaje de llenado del tubo en función del número de conductores.  
 
En general, se tomará un porcentaje de llenado del 50 % quedando por lo tanto 
una reserva de otro 50 %. 
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Sd ⋅= 4   
Ecuación 7: Diámetro del tubo corrugado de media tensión 
 
Sustituyendo en las formulas anteriores obtenemos los siguientes resultados: 
 
ST  = 2.134,73 mm2 
STUB = 4.269,47 mm2 
dTUB = 73,79 mm 
 
Hay que indicar que la compañía suministradora Iberdrola establece en sus 
normas particulares que los tubos deberán ser tubos corrugados de polietileno rojo de 
160 mm de diámetro, y solo en instalaciones concretas según sea el caso se permitirá el 
uso de tubos de mayor diámetro. Por todo ello se usarán tubos de 160 mm de diámetro 
de polietileno corrugado doble capa y color rojo. 
 
Las dimensiones de las canalizaciones en sí, se ven condicionadas con las 
indicaciones que aparecen más detalladamente en el plano Detalles de zanjas 
electrificación. 
 
2.2. Potencia aparente a distribuir 
 
La sección de los conductores en redes de media tensión se determina en primer 
lugar en función de la potencia aparente total a distribuir, que se determina mediante la 
expresión:  
 
211 KKSS ⋅⋅=   
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donde el significado de cada variable es: 
 
• S = Potencia total aparente a distribuir en kVA. 
• S1 = Potencia total aparente de los centros de transformación en media 
tensión en kVA. 
• K1 = Coeficiente de simultaneidad correspondiente al número de centros 
de transformación señalados en la Tabla 34. 
• K2 = Coeficiente de simultaneidad correspondiente a la disposición de 
los conductores señalados en la Tabla 35. 
 
Para calcular la potencia total aparente de los centros de transformación al nivel 
de media tensión hay que tener en cuenta las potencias vistas en los apartados anteriores 
y simultaneidades del apartado 1.4: 
 
? Potencia total al nivel de baja tensión: 
3.239,68 kW 
? Potencia total al nivel del centro de transformación en baja tensión:  
87,295.14,068,239.3 =⋅ kW 
? Potencia total al nivel de media tensión: 
49,101.185,087,295.1 =⋅ kW 
? Potencia total al nivel de media tensión en subestación: 
41,046.195,087,295.1 =⋅ kW 




41,046.1 = kVA 
El coeficiente de simultaneidad K1 se obtendrá de la siguiente tabla: 
 
Número de centros de transformación Coeficiente K1 
1 1,0 
2 0,9 
3 o más 0,8 
Tabla 34: Coeficiente de simultaneidad K1 en función del número de centros de transformación 
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El coeficiente de simultaneidad K2 se obtendrá de la siguiente tabla: 
 
Disposición de conductores 
Nº de ternas de unipolares 
en la misma zanja 
Coeficiente K2 







Tabla 35: Coeficiente de simultaneidad K2 en función de la disposición de conductores 
 
Por tanto la potencia aparente total aparente a distribuir en este caso es: 
 
 68,162.1250,18,068,162.1 =⋅⋅=S  kVA 
Hay que comprobar si este valor es aceptable según la normativa que se resume 




Cable unipolar (kVA) Cable tripolar (kVA) 
13,2 kV 3.650 5.840 6.850 9.130 11.760 3.420 5.130 6.500 8.330 10.840
15 kV 4.152 6.220 7.780 10.380 13.360 3.890 5.830 7.390 9.470 12.320
20 kV 5.536 8.300 10.380 13.840 17.810 5.190 7.780 9.860 12.620 16.430
30 kV 8.304 12.450 15.570 20.760 26.720 7.780 11.760 14.790 18.940 24.650
Sección 
(mm2) 
50 95 150 240 400 50 95 150 240 400 
Tabla 36: Potencia total a distribuir para cables con aislamiento de etileno-propileno 
 
Como se puede observar la sección que nos impone el circuito de la compañía 
suministradora de 150 mm2, soporta ampliamente la potencia demandada por los 
centros de transformación. 
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2.3. Potencia de cortocircuito 
 
La potencia de cortocircuito se determina en función del grado de seguridad 
adoptado por la compañía suministradora en la zona. En este caso se fija una potencia 
de cortocircuito de 350 MVA para un tiempo de 0,5 segundos. Obtenida la potencia de 
cortocircuito, la sección se obtiene a partir de la siguiente tabla: 
 
Potencia de cortocircuito 
(MVA) Tiempo  Tensión nominal (kV) 
250 350 500 750 1.000
13,2 954 150 240 400 400 
15 95 150 240 240 400 
20 95 95 150 240 240 
0,5 s 
30 50 95 95 150 240 
13,2 95 150 150 400 400 
15 95 150 150 400 400 
20 95 95 150 240 400 
0,6 s 
30 50 95 95 150 240 
13,2 150 150 240 400 _5 
15 95 150 240 400 400 
20 95 95 150 240 400 
0,7 s 
30 50 95 95 150 240 
13,2 150 240 400 400 _ 
15 150 150 240 400 _ 
20 95 150 240 400 400 
1,0 s 
30 95 95 150 240 240 
Tabla 37: Secciones a emplear en función de la potencia de cortocircuito y del tiempo de actuación 
 
Por tanto queda demostrado que el cable escogido para la red de media tensión 
es 3 x (1x150) mm2 Al HEPRZ1 12/20 kV. 
                                                 
4 Todas las secciones mencionadas tienen unidades de mm2 
5 Valores fuera de rango 
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2.4. Cálculos eléctricos  
 
Se tendrán dos circuitos de media tensión subterráneos, ya que la compañía 
distribuidora tiene dos líneas de reparto en media tensión, cuyo trazado es cercano a la 
posición de los centros de transformación. No obstante todos los cálculos se harán para 
un circuito con la longitud (885 m) de toda la línea nueva a instalar, como si se tratase 
de un solo circuito, ya que así se sobredimensionan las instalaciones para una mayor 
seguridad en el suministro y también no se repiten los cálculos pertenecientes a este 
capítulo para otro circuito de menores exigencias técnicas. 
 
Para comprobar si la sección de los conductores es la correcta, se precisa realizar 
varios cálculos en base a tres criterios: 
 
• Intensidad máxima admisible en servicio permanente. 
• Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo 
determinado. 
• Caída de tensión. 
 
En primer lugar, antes de los cálculos de estos criterios, se especificarán las 
características eléctricas de los cables que se van a utilizar y que están homologados por 
Iberdrola, ya que se debe seguir sus recomendaciones. 
 
2.4.1. Resistencia del conductor 
 
La resistencia del conductor, en ohmios por kilómetro, varía con la temperatura 
de funcionamiento de la línea. Adoptando el valor máximo, correspondiente a la 
máxima temperatura admisible por el conductor en régimen permanente, que en el caso 
del HEPRZ1 es de 105 ºC, la resistencia máxima se calculará según la expresión: 
 
( )[ ]20105120105 −⋅+⋅= αRR  
Ecuación 9: Resistencia máxima del conductor de media tensión en régimen permanente 
 
 








• α = 0,00403 para el aluminio 
• R20 = La resistencia del conductor a 20 ºC, proporcionada por el 
fabricante y cuyo valor es 0,206 Ω/km para un sección de 150 mm2. 
 
Por tanto esta resistencia máxima de régimen permanente es 0,277 Ω/km. 
 
2.4.2. Reactancia del conductor 
 
La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión: 
 
ξπ ⋅⋅⋅= fX 2  
Ecuación 10: Reactancia kilométrica de una línea 
 








DK mξ  
Ecuación 11: Coeficiente de inducción mutua 
 








DKfX mπ  
Ecuación 12: Cálculo de la reactancia del conductor de media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• X = Reactancia del conductor en Ω/km. 
• f = Frecuencia de la red en Hz. 
• Dm = Separación media geométrica entre conductores en mm. 
• d = Diámetro del conductor en mm. 
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• K = Coeficiente de simultaneidad que para conductores masivos toma un 
valor de 0,5 y para conductores cableados toma los siguientes valores: 
 
Nº de alambres 3 7 19 37 61 o más 
K 0,78 0,64 0,55 0,53 0,51 
Tabla 38: Coeficiente K para reactancia del conductor de media tensión en función del número de hilos 
 
Sustituyendo en la Ecuación 12 tenemos una reactancia por fase de 0,112 Ω/km. 
 
2.4.3. Capacidad del conductor 
 
La capacidad para cables con un solo conductor depende de: 
 
• Las dimensiones del mismo, incluyendo las eventuales capas 
semiconductoras debajo de la pantalla. 
• La permitividad o constante de aislamiento. 
 







024,0 ε⋅=  
Ecuación 13: Capacidad de cables de media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• C = Capacidad del conductor en μF/km. 
• D = Diámetro del aislante en mm. 
• d = Diámetro del conductor incluyendo la capa semiconductora en mm. 
• ε = Constante dieléctrica del aislamiento, que en el caso del EPR es 3. 
 
Sustituyendo en la anterior ecuación, para una sección de 150 mm2 tenemos una 
capacidad de 0,368 μF/km. 
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 Otro parámetro importante es la intensidad de carga, que es la corriente 
capacitiva que circula debido a la capacidad entre el conductor y la pantalla, y que viene 




2 −⋅⋅⋅⋅⋅= mC UCfI π  




• Um = Tensión más elevada de la red. 
 
Para el conductor homologado por la compañía distribuidora se obtiene una 
corriente de carga de 1,602 A/km. 
 
2.4.4. Intensidad máxima admisible 
 





Ecuación 15: Cálculo de la intensidad que circula por el circuito de media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• P = Potencia a transportar a nivel de media tensión en kW. 
• U = Tensión de la red en kV. 
• cos φ = Factor de potencia, que en este caso se considerará como 0,9. 
 
Por tanto, sustituyendo en la fórmula tenemos una intensidad de 47,11 A. Esta 
corriente hay que compararla con la intensidad máxima que puede soportar el cable, que 
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es 330 A, antes de las respectivas correcciones, que corresponden a cables enterrados en 
una zanja en el interior de tubos o similares. 
 
Siempre que la longitud de la instalación tubular no exceda de 15 m, no será 
necesario aplicar un coeficiente corrector de intensidad. Además en este caso si el tubo 
se rellena con aglomerados especiales, no será necesario aplicar ningún coeficiente 
corrector. 
 
Cuando la longitud del tubo supere los 15 m, se recomienda aplicar un 
coeficiente corrector de 0,8 cuando la terna de cables unipolares se instale en el interior 
de un mismo tubo. Por tanto la intensidad máxima admisible será: 
 
2648,0330 =⋅=admI A 
Ecuación 16: Intensidad máxima admisible en el cable de media tensión 
 
Por tanto, se demuestra que la sección de 150 mm2 cumple con el requisito de la 
intensidad máxima admisible. 
 
2.4.5. Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores 
 
Esta intensidad es aquella que no provoca ninguna disminución de las 
características del aislamiento de los conductores, incluso después de un número 
elevado de cortocircuitos. Se calcula admitiendo que el calentamiento de los 
conductores se realiza en un sistema adiabático y para una temperatura máxima 
admitida por el aislamiento de 250 ºC. Para el cálculo de la sección mínima necesaria 
por intensidad de cortocircuito será necesario conocer la potencia de cortocircuito 
existente en el punto de la red donde ha de alimentar el cable subterráneo para obtener a 
su vez la intensidad de cortocircuito que será igual a: 
 
U
SIcc cc⋅= 3max  
Ecuación 17: Intensidad máxima de cortocircuito en cable de media tensión 
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donde el significado de cada variable es: 
 
• Icc = Corriente máxima de cortocircuito en kA. 
• Scc = Potencia de cortocircuito en el punto de conexión en MVA. 
• U = Tensión de la red en kV. 
 
Partiendo de que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA la intensidad de 
cortocircuito es igual a 13,47 kA. 
 
En la siguiente tabla se indica las intensidades de cortocircuito admisibles en los 
cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración del cortocircuito. 
 
Duración del cortocircuito (s) 
Sección (mm2) 
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
95 27,96 19,3 16,2 12,5 8,8 7,2 6,3 5,6 5,1 
150 44,1 30,5 25,5 19,8 14,0 11,4 9,9 8,9 8,1 
240 70,6 48,7 40,8 31,7 22,3 18,2 15,8 14,2 13,0
Tabla 39: Corrientes de cortocircuito admisibles en conductores de media tensión 
 
Por tanto vemos que la sección de 150 mm2 cumple la condición de la intensidad 
de cortocircuito admisible en los conductores. 
 
2.4.6. Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas 
 
Las intensidades admisibles, según la norma UEFE 1.3.13.01 en las pantallas de 
cobre de los conductores seleccionados, en función del tiempo de duración del 
cortocircuito es la indicada en la siguiente tabla: 
 
Duración del cortocircuito (s) 
Sección de pantalla 
0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 
16 mm2 6,46 5,8 5,1 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 
Tabla 40: Intensidades de cortocircuito admisibles en pantallas de cobre 
                                                 
6 Todos los valores de corriente tienen unidades de kA 




Memoria de Cálculos                                                                                                                                               96 
______________________________________________________________________________________________
Estas intensidades se han tomado para una temperatura máxima en la pantalla de 
160 ºC, según norma UNE 20435. 
 
2.4.7. Caída de tensión 
 
La máxima caída de tensión permitida por la compañía en sus redes de 
distribución es del 5 % de la tensión nominal de la red. 
 
La determinación de la sección en función de la caída de tensión viene dada por 
la expresión: 
)cos(3 ϕϕ senXRLIU ⋅+⋅⋅⋅⋅=Δ  
Ecuación 18: Caída de tensión en la línea de media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• ΔU = Caída de tensión en V. 
• I = Intensidad que circula por la línea en A. 
• L = Longitud del circuito, en este caso 885 m. 
• R = Resistencia del conductor calculada en el Apartado 2.4.1. 
• X = Reactancia del conductor calculada en el Apartado 2.4.2. 
• cos φ = Factor de potencia, que en este caso será 0,9. 
 
Sustituyendo, se obtiene una caída de tensión de 21,53 V, lo que representa una 
caída de tensión porcentual del 0,14 %, por tanto la sección de 150 mm2 también 
cumple el requisito de caída de tensión. 
 
2.4.8. Potencia a transportar 
 
La potencia que puede transportar la línea nos viene limitada por la intensidad 
máxima determinada anteriormente, por tanto, esa potencia será: 
 
ϕcos3 maxmax ⋅⋅⋅= IUP  
Ecuación 19: Potencia máxima a transportar por el cable de media tensión 
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donde el significado de cada variable es: 
 
• Pmax = Potencia máxima que puede transportar el cable en kW. 
• U = Tensión de la red en kV. 
• Imax = Intensidad máxima que puede circular por el cable en A. 
• cos φ = Factor de potencia, que en este caso será 0,9. 
 
Tras la operación pertinente se obtiene una potencia máxima de 6.173,03 kW, 
que es un valor bastante superior a la potencia en nivel de baja tensión que es de 
3.239,68 kW y que la potencia en el nivel de media tensión que es de 1.101,49 kW. 
 
2.4.9. Pérdidas de potencia  
 
Para el cálculo de la pérdida de potencia se recurrirá a la siguiente expresión: 
 
23 IRP ⋅⋅=Δ  
Ecuación 20: Pérdida de potencia en la red de media tensión 
 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• ΔP = Pérdida de potencia en la red en W. 
• R = Resistencia del conductor en Ω/km. 
• I = Intensidad que circula por el circuito en A. 
 
Por otra parte la pérdida de potencia porcentual se puede hallar, mediante la 



















• ΔP % = Pérdida de potencia porcentual. 
• U = Tensión de la red en kV. 
• L = Longitud del circuito en km. 
• cos φ = Factor de potencia, que en este caso será 0,9. 
 
Sustituyendo todos los valores conocidos obtenemos una pérdida de potencia de 
1,63219 kW, lo que supone un 0,15 % sobre la potencia a nivel de media tensión. 
 
2.5. Puesta a tierra 
 
La línea de tierra se calculará en función de la corriente de defecto y la duración 
del mismo. Las secciones mínimas del conductor a emplear por la línea de tierra, a 
efectos de no alcanzar su temperatura máxima, se deducirá según la expresión siguiente: 
 
θα Δ⋅≥
tIS d  
Ecuación 22: Sección de la línea de tierra de la red de media tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• S = Sección del cable en mm2. 
• Id = Corriente de defecto en A. 
• t = Tiempo de duración de la falta en s. 
• α = Coeficiente que para t ≤ 5 segundos sera: 
o Conductor de cobre: 13. 
o Conductor de acero: 4,5. 
• Δθ = Temperatura máxima que puede ser: 
o Conductor aislado: 160 ºC. 
o Conductor desnudo: 180 ºC. 
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Para este caso en concreto, sustituyendo en la fórmula los valores de intensidad 
de defecto y tiempo de despeje, tenemos una sección de 44,96 mm2, por tanto una 
sección normalizada de 50 mm2. 
 
CAPÍTULO 3.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
3.1. Intensidad de media tensión 
 





SI ⋅= 3  
Ecuación 23: Intensidad primaria de un transformador trifásico 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• Ip = Corriente del primario del transformador en A. 
• S = Potencia aparente del transformador en MVA. 
• Up = Tensión del primario del transformador en kV. 
 
Por tanto las corrientes primarias en el centro de transformación CT-1 son: 
 
Transformador Potencia (kVA) Corriente primaria (A) 
CT-1-1 630 24,248 
CT-1-2 400 15,396 
TOTAL 1.030 39,644 
Tabla 41: Corrientes primarias de los transformadores del CT-1 
 
 
A su vez, las corrientes primarias en los centros de transformación CT-2 y CT-3 
son iguales ya que tienen dos transformadores de idénticas potencias, por tanto sus 
valores se pueden resumir en una sola tabla. 
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Estas corrientes en ambos centros de transformación son: 
 
Transformador Potencia (kVA) Corriente primaria (A) 
CT-2-1 400 15,396 
CT-2-2 400 15,396 
TOTAL 800 30,792 
Tabla 42: Corrientes primarias de los transformadores de los CT-2 y CT-3 
 
3.2. Intensidad de baja tensión 
 




SI ⋅= 3  
Ecuación 24: Intensidad secundaria de un transformador trifásico 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• Is = Corriente del secundario del transformador en A. 
• S = Potencia aparente del transformador en MVA. 
• Us = Tensión de vacío del secundario del transformador en kV. 
 
En todos los transformadores utilizados, la tensión de vacío del secundario es de 
420 V, es decir 0,42 kV, por tanto las corrientes secundarias del CT-1 son: 
 
Transformador Potencia (kVA) Corriente secundaria (A) 
CT-1-1 630 866,020 
CT-1-2 400 549,857 
TOTAL 1.030 1.415,612 
Tabla 43: Corrientes secundarias de los transformadores del CT-1 
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A su vez, las corrientes primarias en los centros de transformación CT-2 y CT-3 
son iguales ya que tienen dos transformadores de idénticas potencias, por tanto sus 
valores se pueden resumir en una sola tabla: 
 
Transformador Potencia (kVA) Corriente secundaria (A) 
CT-2-1 400 549,857 
CT-2-2 400 549,857 
TOTAL 800 1.099,71 
Tabla 44: Corrientes secundarias de los transformadores de los CT-2 y CT-3 
 
3.3. Corrientes de cortocircuito 
 
Para el cálculo de las intensidades de cortocircuito se estima una potencia de 
cortocircuito de 350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la 
compañía suministradora. 
 






SI ⋅= 3  
Ecuación 25: Corriente de cortocircuito de los centros de transformación 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• Iccp = Corriente de cortocircuito de la instalación en kA. 
• Scc = Potencia de cortocircuito de la red de distribución en MVA. 
• Up = Tensión de la red de media tensión en kV. 
 
Utilizando la expresión, anteriormente expuesta, con una tensión de red igual a 
15 kV la corriente de cortocircuito tendrá un valor de 13,5 kA. 
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Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de 
cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores siendo por ello más 
conversador que en las consideraciones reales. 
 
La corriente de cortocircuito en el secundario de un transformador trifásico viene 








Ecuación 26: Corriente de cortocircuito en el secundario de un transformador 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Iccs = Corriente de cortocircuito del secundario del transformador en kA. 
• S = Potencia aparente del transformador en kVA. 
• Us = Tensión de vacío del secundario del transformador en V. 
• Ecc = Tensión de cortocircuito porcentual del transformador, que tanto 
para el caso de los transformadores de 400 kVA como para el 
transformador de 630 kVA es del 4 %. 
 
El valor de esta corriente para el transformador de 630 kVA es de 21,65 kA y 
para los transformadores de 400 kVA es de 13,746 kA. 
 
3.4. Dimensionamiento del embarrado 
 
Las celdas han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en 
las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni 
hipótesis sobre el comportamiento de las celdas. 
 
3.4.1. Comprobación por densidad de corriente 
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objetivo verificar que el 
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 
densidad máxima posible para el material conductor. 
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Ésto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un 
ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de 
seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. El 
embarrado de nuestras celdas es cilíndrico de tubo de cobre macizo de 16 mm de 





400 ==d A/mm2 
Ecuación 27: Densidad de corriente en el embarrado de media tensión 
 
Según la normativa DIN se tiene que para una temperatura ambiente de 35 ºC y 
del embarrado de 65 ºC, la intensidad máxima admisible en régimen permanente para 
un diámetro de 16 mm es de 464 A, lo que corresponde a una densidad máxima de 2,31 
A/mm2 que es superior a la calculada.  
 
3.4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica 
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces 
la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el Apartado 3.3. 
 
75,335,135,2)( =⋅=dinIcc kA 
Ecuación 28: Corriente dinámica de cortocircuito 
 
3.4.3. Comprobación por solicitación térmica 
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por efecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede hacer mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe 
realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada 
es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es 13,5 kA. 
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La protección en media tensión de los transformadores se realiza utilizando 
celdas de interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante 
eventuales cortocircuitos. 
 
Para seleccionar los fusibles se debe tener en cuenta las diferentes corrientes que 
pueden aparecer en los transformadores. Para ello se utilizan las curvas características 
tiempo-intensidad de los fusibles: 
 
 
Figura 37: Curvas características tiempo-intensidad de los fusibles para transformadores 
 
Además la compañía suministradora establece sus criterios que están basados en 
lo siguiente: 
 
• Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal requerida 
para la aplicación. 
• No producir disparos durante el arranque en vacío de los 
transformadores, tiempo en el que la intensidad es muy superior a la 
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nominal y de una duración intermedia. Esta corriente suele considerarse 
como 12 veces la corriente nominal durante 0,1 segundos. 
• No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 
veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 segundos, 
evitando así que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del 
suministro. 
 
Estos criterios, a la hora de los cálculos se traducen en las siguientes 
expresiones: 
 
pinrush II ⋅= 12  
Ecuación 29: Criterio de corriente de arranque para fusibles de media tensión 
 
pII ⋅= 1010  
Ecuación 30: Criterio de corriente igual a 10 veces la nominal para fusibles de media tensión 
 
pII ⋅= 2020  





• Ip = Corriente en el primario del transformador en kA. 
 
Los resultados de los cálculos para los distintos transformadores se resumen en 
el siguiente cuadro: 
 
Potencia (kVA) Iinrush (kA) I10 (kA) I20 (kA) 
630 290,976 242,48 484,96 
400 184,752 153,96 307,92 
Tabla 45: Corrientes de los criterios para fusibles de media tensión de transformadores 
 
Una primera aproximación, para la elección de la intensidad nominal de los 
fusibles es llevar las corrientes calculadas anteriormente a las curvas características. 
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Pero para confirmar esta suposición hay que escoger las intensidades nominales 
en función de la potencia del transformador a proteger con la tabla que se expone en la 
normativa DIN: 
 
Potencia del transformador (kVA) Tensión 
(kV) 25 50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
3 20 31,5 40 50 63 80 80 100 100 125 125 160 200 250 
5 10 20 31,5 40 40 50 63 80 80 100 100 125 125 160 
6 10 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 100 125 125 
6,6 10 20 25 61,5 31,5 40 50 63 63 80 100 100 125 125 
10 6,3 10 16 20 25 31,5 40 40 50 63 80 80 80 100 
11 6,3 10 16 20 25 31,5 31,5 40 50 63 63 80 80 100 
13,2 4 10 16 20 20 25 31,5 31,5 40 50 63 63 80 80 
13,8 4 10 16 16 20 25 31,5 31,5 40 50 63 63 80 80 
15 4 6,3 10 16 20 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 
20 - 6,3 10 10 16 20 20 25 31,5 40 40 50 63 63 
22 - 6,3 6,3 10 16 16 20 25 31,5 31,5 40 50 63 63 
25 - 4 6,3 10 10 16 20 20 25 31,5 40 50 50 63 
30 - 4 6,3 6,3 10 10 16 20 20 25 31,5 40 50 50 
Tabla 46: Normativa DIN de fusibles para la protección de transformadores 
 
Por tanto, los fusibles elegidos para los transformadores de 400 kVA tendrán una 




Los termómetros verifican que la temperatura del dieléctrico del transformador 
no supera los valores máximos admisibles. No se calcula ya que la compañía Ormazabal 
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3.5.3. Protecciones de baja tensión 
 
Las salidas de baja tensión cuentan con fusibles en todas ellas, con una 
intensidad nominal igual al valor al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y 
un poder de corte como mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente. 
 
Como se demuestra en el Capítulo 4 la corriente nominal del conductor de 
sección 150 mm2 es 264 A, por tanto a esas salidas se les aplicará un fusible de 
intensidad nominal de 315 A, mientras que el conductor de sección 240 mm2 tiene una 
corriente nominal de 344 A, lo que le corresponde un fusible de 400 A. 
 
3.6. Ventilación  
 






Ecuación 32: Superficie de la reja de ventilación de los centros de transformación 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de aire en m2. 
• WCu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW. 
• WFe = Pérdidas en vacío del transformador en kW. 
• K = Coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada, que en 
este caso será 0,4. 
• h = Distancia vertical entre los centros de las rejas, que en este caso será 
1,50 m 
• ΔT = Diferencia de temperaturas entre el aire de salida y de entrada, que 
según recomendación de UNESA será de 15 ºC. 
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Por tanto, sustituyendo en esta fórmula tenemos los siguientes resultados para 




WCu (kW) WFe (kW) Sr (m2) 
630 6,5 1,3 1,14 
400 4,6 0,93 0,81 
Tabla 47: Superficies mínimas de rejas de ventilación de los transformadores 
 
Las ventilaciones de los centros de transformación prefabricados ya vienen 
homologadas según laboratorios establecidos. Esta homologación es válida en el caso 
de centros de maniobra exterior de hasta 630 kVA y de centros prefabricados hasta 
1.000 kVA. 
 
3.7. Puesta a tierra 
 
3.7.1. Investigación de las características del suelo 
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera 
categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será 
imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, 
bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo 
necesario medirla para corrientes superiores. 
 
Los terrenos tienen diferente resistividad eléctrica según su naturaleza y 
contenido de humedad. Esta resistividad varía entre amplios márgenes y es mucho más 
elevada que la de los metales y el carbono. 
 
Se supone para llevar a cabo los cálculos de este Proyecto, que según la 
investigación previa del terreno donde se instalarán los centros de transformación se 
determina una resistividad media superficial de 150 Ωm. 
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3.7.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 
máximo correspondiente a la eliminación del defecto 
 
En las instalaciones de media tensión de tercera categoría, los parámetros que 
determinan los cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 
 
• Tipo de neutro: El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente 
unido a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto 
producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 
longitudes de las líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
• Tipo de protecciones: Cuando se produce un defecto, éste se eliminará 
mediante la apertura de un elemento de corte que actúa en tiempo fijo o 
según una curva de tiempo inverso. Adicionalmente, pueden existir 
reenganches posteriores al primer disparo, que solo influirán en los 
cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
 
En el caso de la compañía suministradora Iberdrola el neutro de la red de media 
tensión está conectado rígidamente a tierra, por tanto, la intensidad máxima de defecto 
dependerá de la resistencia de puesta a tierra de protección del centro, así como de las 
características de la red de media tensión. 
 
Según datos de la compañía suministradora para un valor de resistencia de 
puesta a tierra de 11,4 Ω, la intensidad máxima de defecto a tierra es 515 A y el tiempo 
de eliminación del defecto es inferior a 0,5 segundos. 
 
3.7.3. Procedimiento de cálculo y configuración elegida 
 
El diseño de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del Método de Cálculo de Instalaciones 
de Puesta a Tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones de los 
centros de transformación. 
 
En primer lugar se seleccionará un electrodo tipo de los que aparecen en el 
documento UNESA. 
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Para cada una de estas configuraciones tipo, se indican unos factores llamados 
“valores unitarios”, que en base a ellos, a la resistividad del terreno y la corriente de 
defecto a tierra, se calcularán la resistencia del electrodo de puesta a tierra y las 
tensiones de paso y contacto. 
 
En este procedimiento UNESA las configuraciones consideradas son: 
 
• Cuadrados y rectángulos de cable enterrado horizontalmente, sin picas. 
• Cuadrados y rectángulos de cable enterrado horizontalmente con 4 u 8 
picas verticales. 
• Configuraciones longitudinales, es decir, línea recta de cable enterrado 
horizontalmente, con 2, 3, 4, 6 u 8 picas verticales alineadas. 
 
Para cada una de estas configuraciones, se consideran profundidades de 
enterramiento de 0,5 y de 0,8 m, y para las picas, longitudes de 2, 4, 6 u 8 m. 
 
Para la tierra de los centros de transformación se optará por una configuración 
70-35/8/42 cuyas características se indican a continuación: 
 
• Geometría del sistema: Anillo rectangular. 
• Distancia de la red: 7,0 x 3,5 m. 
• Profundidad del electrodo: 0,8 m. 
• Número de picas: 4. 
• Longitud de las picas: 2 m. 
 
Los parámetros característicos de este electrodo son: 
 
• Parámetro unitario de la resistencia Kr = 0,076 Ω/(Ωm) 
• Parámetro unitario de la tensión de paso Kp = 0,0117 V/(ΩmA) 
• Parámetro unitario de la tensión de contacto Kc = 0,0265 V/(ΩmA) 
 
Se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 
unitarios de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados. 
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3.7.4. Resistencia de puesta a tierra 
 
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 
37 Ω. Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de baja 
tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 
sensibilidad 650 mA, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior 
a 24 V (37 x 0,650). Esta resistencia se calculará mediante la expresión: 
 
ρ⋅= rt KR  
Ecuación 33: Resistencia de puesta a tierra 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Rt = Resistencia de puesta a tierra en Ω. 
• Kr = Parámetro unitario de la resistencia del electrodo en Ω/(Ωm). 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
 
Sustituyendo, se obtiene un valor de 11,4 Ω que cumple el requisito ya que es 
menor que 37 Ω. 
 
3.7.5. Intensidad de defecto a tierra 
 






VI ⋅= 3  




• Vbt = Nivel de aislamiento en las instalaciones de baja tensión, que según 
normativa son 10.000 V. 
• Rt = Resistencia de puesta a tierra en Ω. 
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Sustituyendo en la anterior ecuación se obtiene una intensidad de defecto a tierra 
de 506,44 A. 
 
3.7.6. Tensión de defecto 
 
La tensión de defecto tiene que ser menor que el nivel de aislamiento de la 
instalación en baja tensión. Esta tensión de defecto vendrá dada por la expresión: 
 
dtd IRV ⋅=  
Ecuación 35: Tensión de defecto a tierra 
 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Vd = Tensión de defecto en V. 
• Id = Intensidad de defecto a tierra en A. 
• Rt = Resistencia de puesta a tierra en Ω. 
 
La tensión calculada es de 5.773,42 V, lo que hace cumplir con el requisito ya 
que es menor que 10.000 V. 
 
3.7.7. Tensión de paso máxima 
 
La tensión de paso máxima que se puede producir en el exterior vendrá dada por 
la expresión: 
dpp IKV ⋅⋅= ρ(max)  




• Kp = Parámetro unitario de paso del electrodo en V/(ΩmA). 
• Id = Intensidad de defecto a tierra en A. 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 




Memoria de Cálculos                                                                                                                                               113 
______________________________________________________________________________________________
Para este caso la tensión de paso máxima para cada centro de transformación es 
de 67,55 V. Este valor habrá que comprobarlo mediante el cálculo de la tensión de paso 
admisible y la tensión de paso admisible en el acceso a los centros de transformación. 
 
3.7.8. Tensión de paso admisible 
 








Ecuación 37: Tensión de paso admisible 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Vp = Tensión de paso admisible en V. 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
• t = Tiempo de duración del efecto, que en este caso es 0,5 s. 
• K y n = Coeficientes que dependen del tiempo de duración de la falta: 
o Para t ≤ 0,9 s: K = 72 y n = 1 
o Para  0,9 < t ≤ 3 s: K = 78,5 y n = 0,18 
 
Tras operar en la ecuación se ve que el electrodo sigue cumpliendo requisitos ya 
que la tensión de paso admisible es de 2.736 V. 
 
3.7.9. Tensión de paso admisible en el acceso al centro de transformación 
 
Según el MIE-RAT-13 la tensión de paso admisible en el acceso al centro de 













Ecuación 38: Tensión de paso admisible en el acceso al centro de transformación 
 
 








• Vp(acc) = Tensión de paso admisible en el acceso al centro de 
transformación en V. 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
• ρh = Resistividad del hormigón, que es 3.000 Ωm. 
• t = Tiempo de duración del efecto, que en este caso es 0,5 s. 
• K y n = Coeficientes que dependen del tiempo de duración de la falta: 
o Para t ≤ 0,9 s: K = 72 y n = 1 
o Para  0,9 < t ≤ 3 s: K = 78,5 y n = 0,18 
 
Al sustituir en la expresión, se puede apreciar que el electrodo también cumple 
este requisito, ya que la tensión de paso admisible al centro de transformación es de 
15.048 V. 
 
3.7.10. Tensión de contacto máxima 
 
La tensión de contacto máxima que se puede producir vendrá dada por la 
expresión: 
dcc IKV ⋅⋅= ρ(max)  
Ecuación 39: Tensión de contacto máxima en centros de transformación 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Kc = Parámetro unitario de contacto del electrodo en V/(ΩmA). 
• Id = Intensidad de defecto a tierra en A. 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
 
Para este caso la tensión de contacto máxima para cada centro de transformación 
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3.7.11. Tensión de contacto admisible 
 








Ecuación 40: Tensión de contacto admisible 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Vc = Tensión de contacto admisible en V. 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
• t = Tiempo de duración del efecto, que en este caso es 0,5 s. 
• K y n = Coeficientes que dependen del tiempo de duración de la falta: 
o Para t ≤ 0,9 s: K = 72 y n = 1 
o Para  0,9 < t ≤ 3 s: K = 78,5 y n = 0,18 
 
Tras operar en la ecuación se corrobora que el electrodo cumple todos los 
requisitos ya que la tensión de contacto admisible es de 176,4 V. 
 
3.7.12. Separación entre sistemas de tierra 
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 
sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse 
una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la 
tensión de defecto supere los 1.000 V, como en este caso. 
 









Ecuación 41: Distancia mínima entre los sistemas de tierra 
 








• D = Distancia mínima entre sistemas de tierra en m. 
• Id = Intensidad de defecto en A. 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
 
Esta distancia mínima en este caso será de 12,09 m. 
 
3.7.13. Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adoptan 
las siguientes medidas de seguridad: 
 
• Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior de los edificios no 
tendrán contacto eléctrico con masas conductores susceptibles de quedar 
a tensión debido a defectos o averías. 
• En el piso del centro de transformación se instalará un mallazo cubierto 
por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra. 
• En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el 
frente del edificio. 
 
3.7.14. Tierra de servicio 
 
Para la tierra de servicio de los centros de transformación se optará por una 
configuración 8/22 cuyas características se indican a continuación: 
 
• Geometría del sistema: Picas alineadas. 
• Número de picas: 2. 
• Longitud de las picas: 3 m. 
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Los parámetros característicos de este electrodo son: 
 
• Parámetro unitario de la resistencia Kr = 0,194 Ω/(Ωm) 
• Parámetro unitario de la tensión de contacto Kc = 0,0253 V/(ΩmA) 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es que la resistencia de la puesta a 
tierra deberá ser inferior a 37 Ω. Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en 
una instalación de baja tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor 
diferencial de sensibilidad 650 mA, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una 
tensión superior a 24 V (37 x 0,650). Esta resistencia se calculará mediante la expresión: 
 
ρ⋅= rservt KR )(  
Ecuación 42: Resistencia de puesta a tierra de servicio 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Rt(serv) = Resistencia de puesta a tierra de servicio en Ω. 
• Kr = Parámetro unitario de la resistencia del sistema en Ω/(Ωm). 
• ρ = Resistividad del terreno en Ωm. 
 
Sustituyendo, se obtiene un valor de 29,1 Ω que cumple el requisito ya que es 
menor que 37 Ω. 
 
 
3.7.15. Corrección y ajuste del diseño inicial 
 
No se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. No obstante, si 
el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones 
de paso o contacto excesivas, se corregirán estas mediante la disposición de una 
alfombra aislante en el suelo del centro o cualquier otro medio que asegure la no 
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3.8. Iluminación interior 
 
3.8.1. Criterios generales 
 
Para el alumbrado interior de los centros se instalarán las fuentes de luz 
necesarias para conseguir un nivel mínimo de iluminación de 150 lux, existiendo como 
mínimo un punto de luz por centro. Los focos luminosos estarán dispuestos de tal forma 
que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. 
 
3.8.2. Método de cálculo 
 
Existen diversos métodos para la justificación de los cálculos luminotécnicos de 
una zona que se aproximan a la realidad en un 90 %. Para conseguir el 100 %, es 
imprescindible utilizar fotometrías adecuadas, como son las matrices de intensidades 
por ordenador para ser utilizadas por el programa de cálculo Dialux 4.5, que aplica el 
método de cálculo de punto por punto. 
 
Este método permite conocer los valores de iluminancia en puntos concretos. Se 
considera que la iluminancia en un punto es la suma de la luz proveniente de dos 
fuentes, componente directa, producida por la luz que llaga al plano de trabajo 
directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la reflexión de 
la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local. En la Figura 
38 se puede ver que solo unos pocos rayos de luz serán perpendiculares al plano de 
trabajo, mientras que el resto serán oblicuos. Esto quiere decir que de la luz incidente 
sobre un punto, solo una parte servirá para iluminar el plano de trabajo y el resto 
iluminara el plano vertical a la dirección incidente en dicho punto.  
 
 
Figura 38: Método de iluminación punto por punto 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
• Características geométricas del local. 
• Características de reflexión de las diferentes superficies. 
• Obtención de los valores requeridos para el tipo de actividad a desarrollar 
en el local (iluminancia media de servicio, calidad, limitación del 
deslumbramiento), de las tablas de la C. I. E. 
• Seleccionar el tipo de luminaria a instalar en función de las 
características del local, el cual nos definirá si la luminaria es de 
empotrar en falso techo, de adosar o suspender. 
• Comprobar que la luminaria cumple la calidad de limitación de 
deslumbramiento directo. 
• Como el nivel medio es el que se mantendrá en la instalación, es preciso 
aplicar, a los valores iniciales, unos coeficientes de depreciación. 
• Cuando se realiza el cálculo de la iluminación de un local por el método 
del factor de utilización, es necesario conocer el rendimiento de la 
luminaria y el factor de utilización. 
• Una vez que se tiene todos los datos, aplicamos la fórmula fundamental 




⋅⋅⋅⋅Φ= η  
Ecuación 43: Iluminación media en un local interior 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Em = Iluminancia media en servicio. 
• Φ = Flujo luminoso unitario de la lámpara. 
• N = Número de lámparas. 
• η = Rendimiento de la luminaria. 
• fu = Factor de utilización. 
• fm = Factor de mantenimiento 
• S = Superficie a iluminar. 
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Figura 39: Simulación en 3 dimensiones de la iluminación de los centros de transformación 








CAPÍTULO 4.- RED DE BAJA TENSIÓN 
 
La distribución se realizará en sistema trifásico de tensiones de 380 V entre fases 
y 220 V entre fase y neutro. Para la elección de la sección de un cable deben tenerse en 
cuenta, en general cuatro factores principales, cuya importancia difiere en cada caso. 
Dichos factores son: 
 
• Tensión de la red y su régimen de explotación. 
• Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación. 
• Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista. 
• Intensidades y tiempos de cortocircuito del conductor. 
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4.1. Cálculos eléctricos 
 
4.1.1. Resistencia del conductor 
 
Para no reiterar de nuevo el mismo proceso de cálculo, se dirá que el cálculo de 
las resistencias de los conductores en baja tensión es análogo al de las resistencias de los 
conductores de media tensión, que se pudieron ver en el Apartado 2.4.1, con la salvedad 
de que en este caso, por el tipo de aislamiento la temperatura máxima es de 90 ºC. Por 
tanto, los resultados obtenidos para los distintos conductores son: 
 
Sección (mm2) 
Resistencia a 20 ºC 
(Ω/km) 
Resistencia a 90 ºC 
(Ω/km) 
50 0,640 0,821 
95 0,320 0,410 
150 0,206 0,264 
240 0,125 0,160 
Tabla 48: Resistencias lineales de los conductores de baja tensión 
 
4.1.2. Reactancia del conductor 
 
Al igual que en el caso de la resistencia, la reactancia de los conductores se 
calculará de la misma manera que en el caso de los conductores de media tensión, que 
viene reflejado en el Apartado 2.4.2. Por tanto, los resultados obtenidos para los 
distintos conductores son: 
 





Tabla 49: Reactancias lineales de los conductores de baja tensión 
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4.1.3. Intensidad máxima admisible 
 
El valor de la intensidad que puede circular en régimen permanente, sin provocar 
un calentamiento exagerado del conductor, depende del tipo de canalización de una 
serie de conductores. Como el cable va ir enterrado en tubo, al igual que en media 
tensión, el cálculo y las fórmulas a utilizar son análogas a las del apartado 2.4.4. Los 
resultados para las secciones escogidas, son los siguientes: 
 
Sección (mm2) 
Carga máxima nominal 
(A) 
Carga máxima entubado 
(A) 
50 180 144 
95 260 208 
150 330 264 
240 430 344 
Tabla 50: Intensidades máximas admisibles en conductores de baja tensión 
 
4.1.4. Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores 
 
La intensidad máxima de cortocircuito para un conductor de baja tensión viene 




194 ⋅⋅=  
Ecuación 44: Corriente de cortocircuito admisible en los conductores de baja tensión 
 
donde el significado de cada variable es: 
  
• Icc = Corriente de cortocircuito en kA. 
• S = Sección del conductor en mm2. 
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A continuación se muestran las intensidades de cortocircuito admisibles en los 
cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración del cortocircuito: 
 
Duración del cortocircuito (s) 
Sección (mm2) 
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
25 7,437 5,25 4,29 3,32 2,35 1,91 1,66 1,48 1,35 
50 14,86 10,51 8,58 6,64 4,70 3,83 3,32 2,97 2,71 
95 28,24 19,96 16,30 12,62 8,93 7,29 6,31 5,64 5,15 
150 44,58 31,52 25,74 19,94 14,11 11,51 9,97 8,91 8,14 
240 71,35 50,44 41,18 31,75 22,56 18,42 15,95 14,26 13,02
Densidad 
(A/mm2) 
297 210 171 132 94 76 66 59 54 
Tabla 51: Corrientes de cortocircuito admisibles en distintos conductores de baja tensión 
 
En este caso la instalación está protegida contra cortocircuitos por medio de 
fusibles como se explica en el Capítulo del Centro de Transformación, por lo que la 
fusión de dicho fusible es casi instantánea para el valor de la corriente de cortocircuito 
de 13,75 kA. Por tanto, tanto la sección de 150 mm2 como la sección de 240 mm2 serían 
adecuadas. 
 
4.1.5. Caída de tensión 
 
La sección de los conductores en las líneas subterráneas de baja tensión se 
determina en función de sus cualidades eléctricas. En general el cálculo se 
fundamentará en que la caída de tensión deberá ser inferior al 5 %. 
 
El formulario a emplear vendrá dado por la Ecuación 19 que pertenece al 
Apartado 2.4.7. Los cálculos realizados serán por centros de transformación y circuitos, 
aunque algunos de ellos tengan bifurcaciones distintas en sus destinos. 
 
Tanto la denominación de los circuitos como sus destinos, trazados y longitudes 
se pueden observar en el plano Circuitos de Baja Tensión. 
                                                 
7 Todos los valores tienen unidades de kA. 
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Los resultados para el centro de transformación CT-1 serán 
 
Circuito Parcela P (kW) I (A) S (mm2) L (m) ΔU (V) ΔU (%) 
1-1 R-1 186,56 315,32 240 46 3,74 0,98 
1-2 R-1 186,56 315,32 240 15 1,22 0,32 
1-3 R-1 186,56 315,32 240 63 5,12 1,35 
1-4 R-2 186,56 315,32 240 109 8,87 2,33 
1-5 R-2 186,56 315,32 240 159 12,93 3,40 
1-6 R-2 186,56 315,32 240 161 13,1 3,45 
R-1 30 50,70 150 17 0,22 0,06 
1-7 
R-2 30 50,70 150 157 2,05 0,54 
TOTAL  1.179,36 1.993,31  727 47,26 12,44 
Tabla 52: Caída de tensión de los circuitos del centro de transformación CT-1 
 
 
Las caídas de tensión propias de los circuitos del centro de transformación CT-2 
serán: 
 
Circuito Parcela P (kW) I (A) S (mm2) L (m) ΔU (V) ΔU (%) 
2-1 R-4 150,72 254,74 150 52 3,42 0,90 
2-2 R-4 180,72 305,45 240 54 4,26 1,12 
2-3 E-1 121,10 204,68 150 76 4,01 1,06 
ZV-2, 3 50,96 86,13 150 130 2,89 0,76 
2-4 
R-3 30,00 50,70 150 25 0,33 0,09 
2-5 R-3 174,76 295,37 240 151 11,51 3,03 
2-6 R-3 174,76 295,37 240 153 11,66 3,07 
2-7 R-6 160,56 271,37 150 180 12,60 3,32 
2-8 R-6 30,00 50,70 150 180 2,35 0,62 
TOTAL  1.043,58 1.763,82  821 53,02 13,95 
Tabla 53: Caída de tensión de los circuitos del centro de transformación CT-2 




Memoria de Cálculos                                                                                                                                               127 
______________________________________________________________________________________________
Por último las caídas de tensión pertenecientes al centro de transformación CT-3 
serán: 
 
Circuito Parcela P (kW) I (A) S (mm2) L (m) ΔU (V) ΔU (%) 
3-1 R-5 160,56 271,37 150 89 6,23 1,64 
3-2 R-5 190,56 322,08 240 45 3,74 0,98 
3-3 R-5 160,56 271,37 150 53 3,71 0,98 
3-4 R-6 160,56 271,37 150 98 6,86 1,81 
3-5 R-6 160,56 271,37 150 143 10,01 2,63 
ZV-1 114,49 193,51 150 6 0,30 0,08 
3-6 
E-2 99,45 168,09 150 38 1,65 0,43 
3-7 E-2 99,45 168,09 150 87 3,77 0,99 
TOTAL  1.146,19 1.937,24  559 36,27 9,54 
Tabla 54: Caída de tensión de los circuitos del centro de transformación CT-3 
 
4.1.6. Potencia a transportar 
 
La potencia que puede transportar la línea viene limitada por la intensidad 
máxima que pueda soportar el cable. Se calculará de forma análoga al apartado 2.4.8. 
Los resultados para los cables que se utilizarán en los circuitos de baja tensión son: 
 





Tabla 55: Potencias máximas a transportar por los cables de baja tensión 
 
4.1.7. Pérdidas de potencia 
 
Las pérdidas de potencia asociadas a cada uno de los conductores de la red de 
baja tensión se calcularán de una manera análoga al Apartado 2.4.9. 




Memoria de Cálculos                                                                                                                                               128 
______________________________________________________________________________________________
Las pérdidas de potencia asociadas a los circuitos del centro de transformación 
CT-1 serán: 
 
Circuito Parcela ΔP (kW) ΔP (%) 
1-1 R-1 2,195 3,50 
1-2 R-1 0,716 1,14 
1-3 R-1 3,007 4,80 
1-4 R-2 5,202 8,30 
1-5 R-2 7,588 12,11 
1-6 R-2 7,684 12,26 
R-1 0,030 0,34 
1-7 
R-2 0,320 3,17 
TOTAL  26,74 45,62 
Tabla 56: Pérdidas de potencia de los circuitos del centro de transformación CT-1 
 
Las pérdidas de potencia propias de los circuitos del centro de transformación 
CT-2 serán: 
 
Circuito Parcela ΔP (kW) ΔP (%) 
2-1 R-4 2,670 5,28 
2-2 R-4 2,418 3,98 
2-3 E-1 2,520 6,20 
ZV-2, 3 0,760 4,46 
2-4 
R-3 0,050 0,51 
2-5 R-3 6,321 10,77 
2-6 R-3 6,407 10,91 
2-7 R-6 10,500 19,46 
2-8 R-6 0,370 3,64 
TOTAL  32,02 65,25 
Tabla 57: Pérdidas de potencia de los circuitos del centro de transformación CT-2 
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Por último las pérdidas de potencia pertenecientes al centro de transformación 
CT-3 serán: 
 
Circuito Parcela ΔP (kW) ΔP (%) 
3-1 R-5 5,19 9,62 
3-2 R-5 2,24 3,50 
3-3 R-5 3,09 5,73 
3-4 R-6 5,72 10,60 
3-5 R-6 8,34 15,46 
ZV-1 0,18 0,46 
3-6 
E-2 0,85 2,54 
3-7 E-2 1,95 5,83 
TOTAL  27,55 53,74 
Tabla 58: Pérdidas de potencia de los circuitos del centro de transformación CT-3 
 
4.2. Protecciones de sobreintensidad 
 
Con carácter general los conductores estarán protegidos por los fusibles 
existentes contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 
La adecuada protección de los cables contra sobrecargas se hará mediante 
fusibles de la clase gG. En el siguiente cuadro se indican las intensidades nominales de 
los mismos: 
 
Cable Intensidad nominal (A) 
RV 0,6/1 kV 4x50 Al 160 
RV 0,6/1 kV 3x95 + 1x50 Al 200 
RV 0,6/1 kV 3x150 + 1x95 Al 250 
RV 0,6/1 kV 3x240 + 1x150 Al 315 
Tabla 59: Intensidad nominal de los fusibles gG. 
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Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra cortocircuitos, 
deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en 
el siguiente cuadro: 
 
Intensidad nominal (A) 
Cable 
100 125 160 200 250 315 
RV 0,6/1 kV 4x50 Al 1908 1559 115 - - - 
RV 0,6/1 kV 3x95 + 1x50 Al 255 205 155 120 - - 
RV 0,6/1 kV 3x150 + 1x95 Al 470 380 285 215 165 - 
RV 0,6/1 kV 3x240 + 1x150 Al - 605 455 345 260 195 
Tabla 60: Longitudes máximas de los circuitos protegidos con fusibles gG 
 
CAPÍTULO 5.- ALUMBRADO PÚBLICO 
 
5.1. Cálculos luminotécnicos 
 
5.1.1. Método de cálculo 
 
Para conseguir el 100%, es imprescindible utilizar unas fotometrías adecuadas, 
como son las matrices de intensidades por ordenador para ser utilizadas por el programa de 
cálculo Dialux 4.5. 
 
 Mediante este sistema de cálculo, los resultados que se obtienen son exactos, ya 
que permite realizar, por su rapidez, varios tanteos, hasta conseguir el más idóneo. 
 
 Este método, considerado como el más exacto, es también el más fiable de todos 
cuantos se utilizan en alumbrado.  
  
 Requiere el empleo de un ordenador de capacidad suficiente para el cálculo 
matricial necesario. 
 
                                                 
8 Todas las longitudes tienen unidades de metros. 
9 Todos los cálculos se hacen con una impedancia de 90 ºC del conductor de fase y neutro. 
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 El método existe en dos variantes, según se utilice el coeficiente de utilización de 
las luminarias para calcular el nivel medio sobre una superficie, o el de cálculo de la 
iluminación en cada uno de los puntos de la cuadrícula a iluminar, más preciso y que 
permite obtener las uniformidades. 
 
 Una vez fijados los datos fotométricos que se desean alcanzar, juntamente con los 
datos del báculo y luminaria a utilizar así como los datos correspondientes a la sección tipo 
considerada, se calcula la separación necesaria de las luminarias. 
 
 Se trasladan a planos de situación en planta con objeto de hallar la distancia media 
por condiciones geométricas de situación de esquinas, pasos de peatones, alcorques, 
bandas de aparcamiento, etc y una vez corregida dicha distancia se modifican los datos de 
partida comprobando que se cumplan las condiciones impuestas para los valores de niveles 
medios como coeficientes de uniformidad. 
 
 Por otra parte el programa permite analizar los niveles de iluminación y calidad 
conseguidos, en las superficies que interesen. Así se han calculado dichos valores para la 
acera izquierda, calzada derecha, calzada izquierda, aparcamiento derecho y acera derecha 
para cada una de las dos secciones tipo de 13 y de 15 m. proyectadas. A continuación se 
describe brevemente esta última variante. 
 
 Para la obtención de la iluminación puntual, se basa este método en el empleo de 
los datos fotométricos más representativos y exactos de cuantos existen en una luminaria, 
que son los recogidos en la matriz de intensidades del aparato de iluminación. 
 
 Esta matriz de intensidades, es una matriz de doble entrada, con ángulos de 
orientación o azimut de los planos de distribución de la luminaria, y ángulos de inclinación 
de los rayos luminosos sobre estos planos. 
 
 Los valores que figuran en la matriz para cada par de ángulos (C) están dados en 
candelas, valor de intensidad luminosa. 
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 El ordenador, mediante un programa de interpolación de segundo orden, encuentra 
siempre la pareja de valores que definen un punto de la cuadrícula de cálculo, con relación 
a una luminaria cualquiera. 
 
 Para realizar el cálculo es preciso formar una cuadrícula en la zona de estudio, que 
puede tener tantos puntos como se quiera. 
 
 Esta cuadrícula se le da entrada al ordenador definiendo la abscisa inicial y final, 
así como los intervalos o incrementos y la ordenada inicial y final y sus incrementos. 
También se hace constar la cota del plano de cálculo. 
 
 El origen de coordenadas del cálculo es por tanto el que corresponde a la abscisa y 
ordenada iniciales. 
 
Si a partir de ese origen de coordenadas, se sitúan las luminarias, definidas por su 
abscisa y ordenada correspondiente, su altura su ángulo de orientación y su inclinación, se 
tiene perfectamente definida, tanto la zona de cálculo como la posición de las luminarias. 
 
El proceso que a continuación sigue el ordenador, puede ser resumido de la 
siguiente forma: 
 
• Calcula mediante los arcos tangentes, el azimut u orientación y el ángulo de 
inclinación correspondientes de un punto con relación a la luminaria. 
• Halla en la matriz de intensidades el valor en candelas para ese par de 
ángulos (C). 






IE α⋅=  
Ecuación 45: Fórmula fundamental de la iluminación 
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donde el significado de cada variable es: 
  
• E = Iluminación para un determinado punto y por un aparato en lux. 
• I = Intensidad hallada para los ángulos utilizados en cd. 
• α = Inclinación en º. 
• H = Altura del montaje en m. 
 
• Repite este cálculo para todas las luminarias que intervienen y realiza su 
suma. 
• Repite este proceso para todos los puntos de la zona de estudio y obtiene el 
total de la cuadrícula pedida. 
 
 Una vez acabado el proceso, se consigue con la máxima exactitud y sin posibilidad 
de error humano, la iluminación media y los coeficientes de uniformidad entre valores 
extremos y medio respectivamente. 
 
 El trazado del gráfico de las curvas isolux es automático, y una vez obtenidos los 
cálculos, mediante el plotter conectado al ordenador, realiza la función del trazado de las 
curvas, así como los valores en lux de toda la zona. 
 
 A continuación se adjuntan los resultados obtenidos, que corresponden a las hojas 
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5.2. Cálculos eléctricos 
 
5.2.1. Potencias eléctricas 
 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz, estarán previstas para transportar 
la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia se aplicarán las 
potencias máximas que nos da el fabricante Philips que es de 169 W para las luminarias 
de la familia TrafficVision y de 166 W para las luminarias de la familia Urbana. 
 
La potencia que llevará cada circuito será: 
 
Potencia con equipos (W) 
Circuito Número de luminarias 
Por rama Total 
1-1 20 TrafficVision 150 W 3.380 3.380 
1-2 13 TrafficVision 150 W 2.197 2.197 
1-3 6 TrafficVision 150 W 1.014 
1-3 6 Urbana 150 W 996 
2.010 
TOTAL 45 8.097  
Tabla 1: Potencia total de las luminarias de alumbrado público 
 
5.2.2. Caída de tensión 
 
Para el cálculo de la sección según la caída de tensión en las líneas se utilizará 
las siguientes expresiones teniendo en cuenta que el alumbrado se alimentará a 220 V, 
por tanto al realizar un tendido de línea trifásica se tendrá que asegurar que la hora de la 
instalación se conecte cada receptor a una fase y al neutro de forma alternativa para 







Ecuación 46: Caída de tensión parcial 








% ⋅Δ=Δ UU  
Ecuación 47: Caída de tensión porcentual parcial 
donde el significado de cada variable es: 
  
• ΔU = Caída de tensión en V. 
• ΔU% = Caída de tensión porcentual. 
• L = Longitud de la línea en m. 
• cos φ = Factor de potencia, que en este caso es 0,9. 
• S = Sección del cable, que en este caso será 16 mm2. 
• γ = Conductividad del material conductor, que en el caso del cobre es de 
56 m/Ωmm2. 








• P = Es la potencia que lleva el conductor en W y que para un tramo dado 
será el acumulado de todas las luminarias aguas abajo de ella. 
 
Los resultados para los circuitos C-1, C-2 y C-3 de alumbrado que parten del 




































CM 1-1 3.380 10,27 14,06 0,25 0,066 0,066 
1-2 3.211 9,76 14,00 0,24 0,063 0,129 
2-3 3.042 9,24 7,63 0,12 0,032 0,032 
3-4 2.873 8,73 16,34 0,25 0,065 0,131 
4-5 2.704 8,22 19,32 0,28 0,073 0,201 
5-6 2.535 7,70 18,99 0,25 0,067 0,268 
6-7 2.366 7,19 19,04 0,24 0,063 0,331 
7-8 2.197 6,68 18,85 0,22 0,058 0,389 
8-9 2.028 6,16 15,95 0,17 0,045 0,434 
9-10 1.859 5,65 15,06 0,15 0,039 0,473 
10-11 1.690 5,14 15,85 0,14 0,037 0,510 
11-12 1.521 4,62 16,56 0,13 0,035 0,545 
12-13 1.352 4,11 18,96 0,14 0,036 0,581 
13-14 1.183 3,59 16,66 0,10 0,027 0,608 
14-15 1.014 3,08 16,66 0,09 0,024 0,631 
15-16 845 2,57 18,19 0,08 0,021 0,653 
16-17 676 2,05 18,92 0,07 0,018 0,671 
17-18 507 1,54 14,83 0,04 0,010 0,681 
18-19 338 1,03 17,81 0,03 0,008 0,689 
19-20 169 0,51 19,44 0,02 0,005 0,694 

































CM 1-1 2.197 6,68 27,08 0,31 0,083 0,083 
1-2 2.028 6,16 5,49 0,06 0,015 0,015 
2-3 845 2,57 18,05 0,08 0,021 0,104 
3-4 676 2,05 18,94 0,07 0,018 0,122 
4-5 507 1,54 18,97 0,05 0,013 0,135 
5-6 338 1,03 19,11 0,03 0,009 0,144 
6-7 169 0,51 19,05 0,02 0,004 0,149 
 
2-1a 1.014 3,08 13,12 0,07 0,019 0,019 
1a-2a 845 2,57 16,49 0,07 0,019 0,038 
2a-3a 676 2,05 16,53 0,06 0,016 0,053 
3a-4a 507 1,54 18,34 0,05 0,013 0,066 
4a-5a 338 1,03 18,26 0,03 0,009 0,075 
5a-6a 169 0,51 18,92 0,02 0,004 0,079 












































CM 1-1 2.010 6,11 84,3 0,90 0,236 0,236 
1-2 1.841 5,59 18,35 0,18 0,047 0,283 
2-3 1.672 5,08 18,56 0,16 0,043 0,326 
3-4 1.503 4,57 18,97 0,15 0,040 0,366 
4-5 1.334 4,05 18,89 0,13 0,035 0,401 
5-6 1.165 3,54 20,55 0,13 0,033 0,434 
 
6-7 498 1,51 14,88 0,04 0,010 0,444 
7-8 332 1,01 19,12 0,03 0,009 0,453 
8-9 166 0,50 16,5 0,01 0,004 0,457 
 
6-10 498 1,51 17,94 0,05 0,012 0,446 
10-11 332 1,01 18,99 0,03 0,009 0,455 
11-12 166 0,50 16,34 0,01 0,004 0,459 
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5.3. Cimentación de los báculos 
 
Para realizar el cálculo del dado de hormigón sobre el cual se montará el báculo, 
se remitirá a la norma NTE-IEE de Alumbrado Exterior, donde se proporcionan las 
dimensiones de los dados de hormigón y la longitud del perno de anclaje en función de 
la altura del báculo. 
 
 
Figura 40: Plano de los dados de hormigón para la cimentación de báculos 
 
Altura (m) A x A x B (m) L (mm) 
8 0,65 x 0,65 x 0,80 500 
10 0,80 x 0,80 x 1,00 500 
12 0,80 x 0,80 x 1,20 700 
15 1,00 x 1,00 x1,40 700 
Tabla 65: Dimensiones de dados de hormigón y pernos de anclaje según norma NTE-IEE 
 
Los datos que nos proporciona la compañía Bacolsa sobre sus báculos es la 
siguiente: 
 
Altura (m) A x A x B (m) L (mm) 
9 0,5 x 0,5 x 1,0 600 
Tabla 66: Datos del fabricante sobre dados de hormigón y pernos de anclaje de báculos 
 
Para este caso, báculos y columnas de 9 metros, se construirá un dado de 
hormigón H-200 con una base cuadrada de 80 cm de lado y una altura de 1 m y se 
utilizarán pernos de anclaje de 600 mm de longitud. 



























En el siguiente documento se explican las dimensiones y distribuciones 





























































En este documento se procede a la exposición del presupuesto y coste de 
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CAPÍTULO 1.- CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
URBANIZACIÓN  
 
Superficie de la Urbanización “Cerro 
Belmonte” 
30.889,71 m2 
Superficie de parcelas edificables 9.669,20 m2 
Superficie edificable residencial 30.415 m2 
Sistemas generales del viario 5.830,35 m2 
Superficie viaria del interior de la 
urbanización 
8.496,31 m2 
Superficie dotacional 3.200 m2 
Tabla 67: Superficies de la Urbanización 
 
CAPÍTULO 2.- CUADRO DE PRECIOS  
 
Para las obras objeto del presente proyecto, regirá el Cuadro de Precios para 
Urbanización 2009,  el Cuadro de Precios para Urbanización de 2008 y el Cuadro de 
Precios en materia de Seguridad y Salud 2009 del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Aparte de estos precios, se han añadido los precios que los fabricantes nos han 
dado a la hora de utilizar determinados elementos, como puedan ser luminarias, báculos, 
o  transformadores por ejemplo. 
 
CAPÍTULO 3.- CRITERIO DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
A partir de los primeros 18 meses a contar desde la firma del contrato de obras, 
tomando a estos efectos como fecha de origen el mes 18 a contar desde la formalización 
del contrato y con referencia a las unidades pendientes de ejecución que excedan del 
20% del precio del contrato, los precios unitarios se actualizarán de conformidad con las 
fórmulas e índices oficiales de revisión de precios que se detallan a continuación. Se 
exceptuarán de dicha revisión de precios las demoras en plazo de ejecución imputables 
al Contratista. 
______________________________________________________________________________________________
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La revisión de precios, se ajustará a la fórmula número 29 de las que figuran en 
el Real Decreto 3650/1970, del 19 de Diciembre (B.O.E. del 29 de Diciembre) y Real 
Decreto 2167/1981, del 20 de Agosto, que complementa al anterior y Decretos o Leyes 
posteriores que la sustituyan. 
 















Ecuación 1: Criterio de revisión de precios 
 
donde el significado de cada variable es: 
 
• Kt = Coeficiente de revisión en el momento de ejecución “t”. 
• H0 y Ht = Índices del coste de la mano de obra en las fechas de origen y 
en el momento “t” respectivamente. 
• C0 y Ct = Índices del coste del cemento en la fecha de origen y en el 
momento “t” respectivamente. 
• S0 y St = Índices del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de 
origen y el momento “t” respectivamente. 
• Cu0 y Cut = Índices del coste de cobre en la fecha de origen y en el 
momento “t” respectivamente.  
 
CAPÍTULO 4.- PRESUPUESTO DE ELECTRIFICACIÓN  
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5.7.1. Horas de funcionamiento anual 
 
Sobre la base de 11 horas de funcionamiento por día, y considerando que el año 
tiene 365 días, el número de horas de funcionamiento por lámpara al año será de 4.015 
horas. 
 
5.7.2. Potencia de cada luminaria 
 
La potencia total de cada tipo de luminaria, incluyendo su equipo de encendido 
es el siguiente: 
 
• Philips TrafficVision SGS306: 169 W, 150 W pertenecientes a la 
lámpara y 19 W pertenecientes al equipo de encendido. 
______________________________________________________________________________________________
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• Philips Urbana GPS302: 166 W, 150 W pertenecientes a la lámpara y 
16 W pertenecientes al equipo de encendido. 
 
5.7.3. Potencia total 
 
Según lo expuesto en el apartado anterior la potencia total instalada será de: 
 
( ) ( ) W578.7391696166 =⋅+⋅  
 
5.7.4. Consumo anual de energía 
 
El consumo anual de la energía será de: 
 
kWhhkWE 67,425.304015578,7 =⋅=  
 
5.7.5. Costo anual de la energía 
 
La tarifa media a aplicar tendrá un coste en el término de energía cuyo valor será 
de 0,092 €/kWh, incluido el IVA. Por tanto el coste anual de la energía será: 
 
€16,779.2092,067,425.30 =⋅=C  
 
5.7.6. Reposición de lámparas 
 
La vida útil estimada de estas lámparas es de 18.000 horas. Durante el primer 
año solo han funcionado 4.015 horas, que representa un 16,7 % de su vida útil, por tanto 
no habría que reponer ninguna. No obstante, se puede estimar que haya que reponer un 
10 % por causas diversas. 
 
Los costes unitarios por lámpara incluido transporte y montaje serán de 23,61 € 
y en consecuencia, el coste anual de las reposiciones será: 
 
€44,9461,234 =⋅=R  
 
______________________________________________________________________________________________
Presupuesto                                                                                                                                                            173 
 




5.7.7. Limpieza de luminarias 
 
Se prevén dos limpiezas anuales de todas las luminarias. Considerando un coste 
unitario de 15 euros, el coste total de la limpieza será: 
 
€6751545 =⋅=L  
 
CAPÍTULO 6.- PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 






Presupuesto                                                                                                                                                            174 
 










Presupuesto                                                                                                                                                            175 
 













Presupuesto                                                                                                                                                            176 
 











Presupuesto                                                                                                                                                            177 
 














Presupuesto                                                                                                                                                            178 
 




CAPÍTULO 7.- REPERCUSIONES TOTALES ECONÓMICAS  
  
7.1. Presupuesto total de las obras 
 
 4. Electrificación. 273.460,42  65,02 %
 5. Alumbrado público. 73.501,58 17,48 %
 6. Estudio de Seguridad y Salud. 73.584,75  17,50 %
TOTAL EJECUCION MATERIAL 420.546,75 
13% (Gastos Generales) 54.671,08 
6% (Beneficio Industrial, etc) 25.232,81 
TOTAL 500.450,64 
16%  I.V.A. 80.072,10 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 580.522,74 
 
 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (420.546,75 EUROS) y el Presupuesto de Ejecución 
por Contrata a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (580.522,74 EUROS). 
 
7.2. Módulo de costes 
 
Por m2 de superficie urbanizada (Superf. A.P.R. 09.04 = 30.889,71 m2) 
⋅ Ejecución Material: 13,61 €/m2 
⋅ Ejecución Contrata: 18,78 €/m2 
Tabla 68: Módulo de costes por superficie urbanizada 
 
Por m2 de red viaria (Superf. Objeto de proyecto 8.496 m2) 
⋅ Ejecución Material: 49,48 €/m2 
⋅ Ejecución Contrata: 68,31 €/m2 
Tabla 69: Módulo de costes por superficie de red viaria 
______________________________________________________________________________________________
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Por m de tubo de 160 mm. (Longitud = 3.172 m) 
⋅ Ejecución Material: 132,54 €/m 
⋅ Ejecución Contrata: 182,96 €/m 
Tabla 70: Módulo de costes por longitud de tubo de canalización 
 
Por m2 edificable (Superf. = 30.415,00 m2) 
⋅ Ejecución Material: 13,82 €/m2 
⋅ Ejecución Contrata: 19,08 €/m2 
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En este pliego se especifican todos los requisitos que deben llevar consigo 
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CAPÍTULO 1.- CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. Objeto del Pliego 
 
El presente Pliego tiene por objeto describir las obras, fijar las condiciones 
técnicas de los materiales y el procedimiento a seguir para la ejecución, medición y 
abono de las obras e instalaciones definidas en el presente Proyecto de Electrificación y 
Alumbrado de la Urbanización “CERRO BELMONTE” en el Ayuntamiento de Madrid. 
 
En las obras objeto de este proyecto será de aplicación el Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales 1999 aplicable a la redacción y ejecución de las obras municipales 
aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento en el Pleno celebrado el día 23 de 
diciembre de 1998, o en su caso, el Pliego vigente en el momento de inicio de las obras. 
 
Este Pliego tiene carácter complementario del de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Conjunto de las Obras de este Proyecto de Urbanización. 
 
1.2. Documentos que definen las obras 
 
Las obras quedan definidas por una Memoria Descriptiva, una Memoria de 
Cálculos, por los Planos y Presupuestos, por un Estudio de Seguridad y Salud, por las 
Hojas de Características de los elementos a utilizar, además de por el presente Pliego. 
 
1.3. Normativa oficial aplicable 
 
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego 
y en las Prescripciones Técnicas Particulares del Conjunto de las Obras de este Proyecto 
de Urbanización, serán de aplicación las generales especificaciones de los siguientes 
documentos: 
 
• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 
energía aprobado por el Decreto de 12 de Marzo de 1954. 
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado en el Decreto 
842/2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
correspondientes. 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 
aprobado por el Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas Y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, aprobadas el 6 de Julio de 
1984 (B. O. E. de 1 de Agosto de 1984) y modificaciones 
complementarias posteriores de 18 de Octubre de 1984 (B. O. E. de 25 
de Octubre de 1984. 
• Orden de 27 de Noviembre de 1987 por el que se actualizan las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-13 y MIE-RAT-14 
del Reglamento sobre Condiciones técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
• Normas sobre Ventilación y Acceso a Ciertos Centros de 
Transformación, aprobadas por Resolución de la Dirección General de la 
Energía de 19 de Junio de 1984 (B. O. E. de 26 de Junio de 1984). 
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 
• Métodos de Cálculo de UNESA. 
 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 
legislación vigente, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 
mencionados se aplicará el criterio correspondiente, al que tenga una fecha de 
aprobación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de 
los anteriores documentos, los expresados en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
1.4. Normativa de la compañía suministradora 
 
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las Normas de la 
Compañía Suministradora de Energía. No obstante, el Contratista se obliga a mantener 
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con ella el debido contacto con el Técnico Encargado, para evitar, siempre que sea 
posible, criterios dispares y complicaciones en la ejecución. 
 
Las Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica 
“Iberdrola” son las que a continuación se indican: 
 
• Proyecto tipo de Centro de Transformación Prefabricado Subterráneo 
MT – 2. 11. 02. 
• Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30kV MT – 2. 31. 01.  
• Proyecto tipo de Línea Subterránea de BT MT – 2. 51. 01. 
• Celdas de AT bajo envolvente metálica hasta 36kV, prefabricados con 
dieléctrico de SF6 para Centros de Transformación  NI – 50. 42. 11. 
• Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno y cubierta de 
poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV NI – 56. 43. 01. 
• Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes 
subterráneas de BT 0,6/1kV NI – 56. 31. 21. 
• Cuadros de distribución en BT para Centros de Transformación de 
interior NI – 50. 44. 02. 
• Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en 
baja tensión NI – 72. 30. 00 
 
CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. Obras comprendidas 
 
El presente Proyecto comprende la ejecución de las obras y el suministro e 
instalación de los materiales necesarios para la construcción y reparación de las obras 
hasta su recepción definitiva, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación 
se expresa y hasta su total adecuación al contenido de los distintos documentos del 





Pliego de condiciones                                                                                                                                              184 
______________________________________________________________________________________________
Proyecto de Electrificación y Alumbrado de la Urbanización “Cerro Belmonte” en Madrid 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2.2. Obras civiles 
 
Las Obras de Tierra comprenden la excavación, entibación y relleno de las 
zanjas para albergar las canalizaciones de las redes de media, baja tensión y alumbrado. 
 
Las Obras de Fábrica comprenden las protecciones mecánicas de las 
canalizaciones, la reposición de firmes y pavimentos y las arquetas. 
 
2.3. Medios y obras auxiliares 
 
Están incluidos en la Contrata la utilización de los medios y la construcción de 
las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución, conservación y 
reparación de las obras principales y para garantizar la seguridad en las mismas, tales 
como herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, grúas, andamios, cimbras, 
entibaciones, desagües y protecciones para evitar la entrada de aguas superficiales en 
sus desvíos o taponamiento de cauces y manantiales, extracciones de agua, 
agotamientos, barandillas y otros medios de protección para peatones en las 
excavaciones, avisos y señales de peligro, apeos de conducción de aguas, electricidad y 
otros servicios y servidumbres que aparezcan en las excavaciones, etc. 
 
Se supone que estos capítulos llevan anejas las correspondientes obras auxiliares 
y las de conservación y reparación. 
 
2.4. Conservación y reparación de las obras 
 
El contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 
subsanando cuantos menoscabos, ya sean adicionales, intencionados o producidos por el 
uso natural, aparezcan en las obras, de modo que al hacer su aceptación definitiva se 
encuentren en estado de conservación y funcionamiento, completamente aceptable a 
juicio de la Dirección de la Obra, sin que, pueda alegarse que las instalaciones hayan 
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CAPÍTULO 3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
3.1. Instrucciones complementarias 
 
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, serán de 
primera calidad. 
 
Después de la adjudicación definitiva de las obras y antes del comienzo de las 
mismas, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa cuantos catálogos, 
protocolos o muestras estime ésta convenientes, para el perfecto conocimiento de los 
materiales a instalar, no pudiendo emplear ninguno diferente a los especificados en el 





El cobre empleado en los conductores eléctricos, será cobre comercial puro, de 
calidad y resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una 
proporción mínima del 99% de cobre electrolítico. 
 
3.2.1. Características mecánicas 
 
• La carga de rotura por tracción, no será inferior a 24 kg/mm2. 
• El alargamiento no será inferior al 45% de su longitud antes de romperse, 
efectuándose normalmente las pruebas sobre muestras de 25 cm de 
longitud. 
 
El cobre no será agrio de tal modo que, dispuesto en forma de conductor, se 
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3.2.2. Características eléctricas 
 
• La conductividad del cobre utilizado, no será inferior al 98% del patrón 
internacional. 
• Su resistencia óhmica es de 1/58 ohmios por metro de longitud y mm2 de 
sección a la temperatura de 20 grados. 
 
Estos datos se refieren a conductores sencillos sin cablear, debiéndose tener en 
cuenta, para el caso de que el cable esté formado por dos o más hilos, un aumento de la 





Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie 
de fractura y los ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas 
anteriormente: 
 
• El aspecto exterior y la fractura, revelará una constitución y colocación 
homogénea, no presentando deformaciones e irregularidades, ni 
materiales extraños interpuestos. La existencia de heterogeneidades, se 
podrá comprobar mediante examen microscópico, sobre muestra 
debidamente pulida y atacada. 
• El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de 
cobre. 
• La rotura por tracción será ocasionada como mínimo por una carga de 24 
kg por mm2, no encontrándose la sección de rotura a menos de 20 mm de 
cualquiera de las mordazas de sujeción, si esta prueba se hace sobre 
muestras de 25 cm de longitud aproximadamente. 
• El alargamiento se determinará en la misma muestra del ensayo de 
rotura, no debiendo ser inferior al 25% de su longitud inicial. 
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• La prueba de arrollamiento, se verificará sobre un conductor, debiendo 
admitir un mínimo de cuatro veces su diámetro sin presentar muestras de 
agrietamiento. 
• La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de 
material o bien sobre los conductores, que constituyen el cable, siendo en 




El aluminio empleado en los conductores eléctricos será aluminio comercial 
puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico. 
 
3.3.1. Características mecánicas 
 
• La carga de rotura por tracción no será inferior a 10 kg/mm2. 
 
El aluminio no será agrio, de tal modo que dispuesto en forma de conductor, se 
pueda arrollar sobre un cilindro de diámetro igual a cinco veces el del conductor, sin 
que se agriete. 
 
3.3.2. Características eléctricas 
 
• La resistividad del aluminio utilizado,  no será superior a 0,0267 ohmios 
por metro y mm2 de sección, a la temperatura de 20 grados. 
 
Esto se refiere a conductores sencillos sin cablear debiéndose tener en cuenta, 
para el caso de cables, un aumento de la resistencia óhmica por efecto del cableado, que 
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Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie 
de fractura y los ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas 
anteriormente: 
 
• El aspecto exterior y la fractura revelarán una constitución y colocación 
homogénea, no presentando deformaciones e irregularidades, ni 
materiales extraños interpuestos. La existencia de heterogeneidad se 
podrá comprobar mediante examen microscópico, sobre muestra 
debidamente pulimentada y atacada. 
• El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de 
aluminio. 
• La rotura por tracción será ocasionada, como mínimo, por una carga de 
10 kg/mm2. 
• La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas del 
material, o bien sobre conductores que constituyen el cable, siendo en 
todos los límites mínimos los anteriormente indicados. 
 
3.4.  Bronce, latón y otras aleaciones 
 
Las piezas y dispositivos en que se empleen aleaciones de cobre, tendrán la 
proporción de este material que en cada caso se fije por la Dirección Facultativa, 
teniendo en cuenta su utilización y condiciones de trabajo. 
 
Estas aleaciones serán de constitución uniforme, careciendo de sopladuras y 
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Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, 
finamente molidos y el procedimiento de obtención de la misma, garantizará la bondad 
de sus condiciones. 
 
Tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con 
la suficiente coherencia para que se separen sus componentes y que puedan formarse 
capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura 
sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el 
tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas 
condiciones. Cada una de ellas cubrirá la precedente y serán de un espesor uniforme, sin 
presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. En cada caso, la 
Dirección Facultativa señalará el color de la pintura, así como las manos o capas que 
deberán darse. 
 
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten 
sensiblemente a la misma. 
 
Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable el haberlos 
limpiado por chorro de arena y rascado. 
 
3.6. Pastas aislantes 
 
La pasta aislante a emplear será en función del tipo de botella terminal, 
intemperie o interior, o del tipo de empalme si así fuese necesario. 
 
La pasta que sea necesaria deberá ser certificada por la casa suministradora de 
las botellas o empalmes y no podrá ser usada en tanto no sea autorizada expresamente 
por la Dirección Facultativa, una vez suministrada la relación de características físicas y 
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Podrá ser sometida a las pruebas de neutralidad química, absorción de agua, 
adherencia, rigidez dieléctrica, etc. que estén previstas en las normativas usuales para 
estos casos. 
 
3.7. Cinta aislante 
 
Serán de los tipos que los fabricantes de botellas y empalmes recomienden en 
cada etapa de la ejecución de los mismos, debiendo previamente ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección Facultativa previa presentación de su tabla de características. 
 
3.8. Aislantes varios 
 
Responderán a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción corrosiva 
sobre los conductores y demás materiales a aislar. En el caso de los aislantes 
constituidos por materiales plásticos a base de cloruro de polivinilo u otra composición 
análoga se comprobará su resistencia a la humedad, así como también a las temperaturas 
comprendidas entre 50 y 60 grados, sin que se observen deterioros de ninguna 
naturaleza: 
 
• El cloruro de polivinilo tendrá una densidad comprendida entre 1,6 y 1,7, 
con una resistencia continua a la temperatura mínima de 75 º C. 
• La rigidez dieléctrica en corta duración y para un espesor de 3,17 mm 
será de 17,5 kV/mm. 
• Su higroscopicidad, en 24 horas de inmersión será nula y la acción de la 




La porcelana utilizada para aisladores, soportes, pasamuros, aisladores de 
seccionadores, etc. será de la mejor calidad, perfectamente blanca y traslúcida en 
espesores pequeños. El grano del bizcocho será fino y apretado, constituyendo un 
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material homogéneo y sonoro, sin irregularidades en su masa y de gran dureza, ya que 
no deberá ser rayado por el acero.  
 
Toda la superficie del aislador, estará cubierta de un esmalte de color que se 
designe, muy duro, perfectamente liso y sin hendiduras ni grietas. Los materiales 
adoptados han de ser tales que el esmalte tenga un coeficiente de dilatación igual al del 




La prueba visual comprobará el aspecto exterior de la porcelana, que deberá ser 
perfectamente homogénea, con una cubierta de esmalte, sin hendiduras ni grietas. En la 
fractura, se apreciará una coloración perfectamente blanca y de grano fino, compacto y 
brillante, sin oquedades ni irregularidades en la masa. El esmalte deberá ser inalterable a 
la acción prolongada del agua y no lo atacarán los ácidos (excepto el fluorhídrico), ni las 
bases. 
 
No se observará, en los aisladores de porcelana, grietas ni otros desperfectos que 
indiquen desacuerdo entre el barniz empleado y el bizcocho, al sumergirlos, 
alternativamente, cinco veces durante diez minutos cada vez, en dos recipientes, uno de 
agua hirviendo y otro a 0 º C con cualquier cuerpo mezclado que impida su coloración. 
El peso del agua utilizado en cada recipiente, no deberá ser inferior a cuatro veces el 
peso del aislador a ensayar. 
 
Se efectuarán las pruebas necesarias de rigidez dieléctrica y resistencia 
mecánica, para comprobar las cifras garantizadas por el fabricante. 
 
3.10. Cables subterráneos de media tensión 
 
Se emplearán cables de tres conductores aislados en Etileno Propileno del tipo 
HEPRZ1 y fabricados para 12/20 kV de tensión de aislamiento. 
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Estos cables serán construidos según la norma UNE 21024 y homologados por 
Iberdrola. 
 
Las características de los cables proyectados serán las siguientes: 
 
• Aislamiento: Etileno Propileno 
• Cubierta: PVC 
• Sección: 3 x 150mm2 
• Material: Aluminio 




La Dirección Facultativa podrá presenciar las pruebas pertinentes en los 
Laboratorios del Fabricante si así lo estima conveniente o exigir el acta correspondiente 
de su realización. 
 
3.11. Cables subterráneos de baja tensión 
 
Se utilizarán cables del tipo RV homologados por Iberdrola. Las características 
de los cables proyectados serán las siguientes: 
 
• Aislamiento: Polietileno Reticulado 
• Cubierta: PVC 
• Sección: 3 x 150mm2 y 3 x 240mm2   (fases) 
                     1 x 95 mm2 y 1 x 150mm2   (neutro)  
• Material: Aluminio 
• Tensión: 0,6 / 1 kV 
 
3.12. Otras disposiciones 
 
El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa, del nombre del 
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. 
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Si el fabricante no reúne la suficiente garantía técnica a juicio de la misma, antes 
de instalar el cobre, comprobará sus características en un laboratorio oficial. Las 
pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, señales de haber 
sido utilizados con anterioridad o que no vayan en sus bobinas de origen. 
 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo 
circuito. 
 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
3.13. Cajas terminales y de empalme en la red de media tensión 
 
Se utilizarán las cajas de empalme y terminales recomendados por el fabricante 
de cables para el tipo elegido aceptado en sus normas internas por la Compañía 
Suministradora. 
 
Antes de proceder a la ejecución de los empalmes y terminales debe ser 
entregada a la Dirección facultativa la metodología de ejecución recomendada por el 
fabricante a fin de decidir el estar o no presente durante la ejecución. 
 
El personal que efectúe los citados empalmes y terminales debe ser 




Deberán ser capaces de soportar las mismas pruebas de aislamiento que las 
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Los elementos que la constituyen son: 
• Transformadores 
• Conjuntos monobloque de cabinas 
• Centro de Transformación  prefabricados subterráneos 
• Cuadros de Baja Tensión 
 
En líneas generales, las tensiones de ensayo serán aquellas, que para los distintos 
casos especifique el Reglamento vigente de media y baja tensión, en estaciones 
transformadoras, así como las que correspondan a las normativas de Iberdrola. 
 
3.14.1. Transformadores de potencia 
 
Serán de las características y tipo de fabricación que indique la Compañía 
Suministradora de Energía y se someterán a sus protocolos de prueba. Para este 




Las celdas empleadas serán prefabricadas del tipo modular serie 8DH10 tipos 
RB2 para entrada-salida y TB2 para protección de transformadores con envolvente 
metálica y que utilicen SF6 (hexafluoruro de azufre). 
 
El conjunto de aparamenta y juego de barras está encerrado en carcasa estanca, 
rellena de SF6 a presión, sellada de acuerdo con la norma CEI 56. 
 
Los interruptores deberán ser de frecuencia de maniobra elevada, según normas 
CEI 265 y el poder de corte de protección del transformador, por combinación de 
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Las características eléctricas son: 
 
• Tensión de servicio: 20 / 22 kV 
• Tensión soportada 1 minuto: 50 kV 




Las pruebas de recepción, se harán en plataforma de ensayos de la fábrica del 
Constructor y comprenderán las siguientes: 
 
• Ensayos de funcionamiento mecánico. 
• Pruebas de rigidez dieléctrica en seco, a frecuencia industrial entre piezas 
bajo tensión y masa, durante un minuto. 
• Medida de velocidad de apertura y cierre de contactos. 
• Calibrado de los fusibles de alto poder de ruptura. 
 
3.14.3. Centro de Transformación prefabricado subterráneo 
 
Construcción prefabricada de hormigón que no precisa de cimentación y permite 
el alojamiento de la aparamenta necesaria para la distribución en M. T. y B. T. así como 
los transformadores. 
 
La resistencia del hormigón deberá ser superior a 25 kN/mm2 y contará con un 
mallazo electrosoldado de acero 150 – 150/8 de 8 mm de diámetro. 
 
La base será una cubeta de hormigón armado y llevará dispuesta los orificios 
para la entrada y salida de cables tanto en alta como en baja tensión. 
 
Las paredes serán elementos prefabricados de hormigón armado y su 
acoplamiento se realizará por tornillos. Entre panel y panel de la pared se colocarán 
dobles juntas de espuma de neopreno para evitar la infiltración de la humedad. 
Asimismo, en las paredes irán dispuestas las puertas y rejillas de ventilación. 
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El sistema de unión de módulos debe garantizar una perfecta equipotencialidad 
del centro. 
 
Los suelos estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón 
armado. Se colocarán por gravedad y en ellos se dispondrán los orificios que permiten 
el acceso a las celdas, cuadros eléctricos y transformadores. En la parte central se 
contará con placas de poco peso que faciliten el acceso a la parte inferior de la base. 
 
Los techos estarán formados por elementos similares a las paredes con juntas 
también similares a estas que permitan un sellado posterior para garantizar la 
estanqueidad. 
 
Las puertas y persianas estarán construidas en chapa de acero galvanizado y 
pintadas posteriormente. 
 
Las persianas serán desmontables para facilitar la introducción o extracción del 
transformador y contará con finas mallas metálicas para impedir la penetración de 
elementos extraños (insectos, animales de pequeño tamaño, etc.). 
 
3.14.4. Cuadros de distribución de baja tensión en centros de transformación 
 
Serán de construcción metálica con perfiles laminados soldados y pintados en el 
tono que elija la Dirección Facultativa. Corresponden al tipo CBT-AC-4. A la armadura 
del cuadro se sujetarán todas las bases de los cortocircuitos, dejando las distancias 
convenientes entre ellos para la conexión de los conductores. Dicho cuadro se sujetará 
mediante tornillos a unos angulares encastrados en el parámetro vertical. 
 
Los fusibles serán del tipo de alta capacidad de ruptura, de fusión retardada y 
calibrado a las intensidades que se indiquen posteriormente. 
 
Se compondrán de zócalo fijo y cartucho recambiable con dispositivo indicador 
de fusión. Se servirán con ellos dos pinzas o tenazas para su extracción, sin necesidad 
de cortar la tensión. 
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No es necesario detallar más estos cuadros, debido a su gran sencillez y por estar 




Una vez montados los cuadros, se les someterá a una tensión de 2500 V y a una 
frecuencia de 50 Hz durante sesenta segundos. 
 
Para los cortocircuitos fusibles, integrantes del cuadro de baja tensión, se 
presentarán las curvas de fusión para comprobar que resisten hasta 1,3 veces su 
intensidad nominal durante dos horas, sin fundir y además han de cumplir las 
condiciones señaladas en la norma DIN 57670. 
 
3.15. Tomas de tierras 
 
Cualquier elemento metálico que no soporte tensión eléctrica, deberá estar 
conectado a tierra directamente, sin fusibles ni protección alguna. Esta conexión se hará 
por un conductor de cobre electrolítico de 35 mm2 de sección, como mínimo, que 
finalmente estará conectado sobre el electrodo formado por una o varias picas 2,50 m de 
longitud. Los conductores de tierra deberán tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en 
la unión con la parte metálica, como en la correspondiente al electrodo antes 
mencionado. 
 
Los contactos deberán disponerse de forma que queden completamente limpios 
y sin humedad. Se protegerán de tal manera, que la acción del tiempo no pueda destruir 
las conexiones efectuadas por efectos electroquímicos. 
 
El contacto entre el electrodo y el terreno depende de la constitución de éste, de 
su naturaleza, del grado de humedad y de la temperatura. Se estudiará el terreno y se 
acondicionará para favorecer el contacto, hasta lograr que la medición de la resistencia 
de la conexión no exceda de los 5 ohmios. 
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El tendido del circuito entre las partes metálicas y la toma de tierra, irá al 
descubierto. Para atravesar cualquier obra de fábrica se dispondrá de un tubo de acero 
de una pulgada para permitir en todo momento conocer por sobreinspección, si existe 
corte o rotura del conductor. 
 
3.16. Pértigas y plataformas aislantes 
 
Las pértigas tendrán una longitud máxima de 3,5 m y mínima de 2,5 m. Estarán 
construidas en madera o cualquier otra clase de material aislante de la suficiente rigidez 
mecánica. Llevarán necesariamente a 20 cm de su extremo un aislador de porcelana de 
tensión nominal de 25 kV, lo que constituirá el aislante fundamental de la misma, 
además del que pueda representar el propio elemento. La tensión de arco de contorno en 
seco será superior a los 80 kV. 
 
Apoyada la pértiga libremente sobre sus extremos, deberá resistir 
mecánicamente y apoyado en su centro un peso de 40 kp. 
 
La flecha en estas condiciones, no será superior a 15 cm medida en el centro. 
 
Apoyada en la forma anterior, se dejará caer de una altura de 1 m una barra de 
acero de 10 cm de longitud y 1 kg de peso. Repetida la operación diez veces, no se 
deberá observar desperfecto alguno en la pértiga. 
 
3.17. Placas indicadoras de peligro 
 
En los centros de transformación se dispondrá de una placa de dimensiones de 




“PELIGRO DE MUERTE” 
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Asimismo, se dispondrá en el local destinado a estaciones transformadoras, una 
placa con indicación escrita y gráfica de los primeros auxilios a efectuar en caso de 
electrocución o accidente grave. Esta placa estará compuesta por materiales similares a 




Las dimensiones de las canalizaciones se encuentran en los planos de detalle del 




Los tubos serán de PE flexibles, de color rojo, de 160 mm de diámetro para 
media tensión y baja tensión y sus características y fabricantes están reflejados en la 
norma de Iberdrola 5.59.80.02. 
 
Los tubos ocupados con cables se sellarán con pasta de poliuretano expandido 
ref. CB120 HILTI. 
 
La disposición de los tubos en la canalización se encuentra en el plano 
correspondiente de Canalizaciones. 
 
Se dejará una guía de alambre galvanizado de 2,5 mm de diámetro en todos los 
tubos. Los tubos a lo largo de la zanja en sus embocaduras irán conectados mediante 
juntas de manguito. 
 
Se mandrilarán los tubos en su totalidad, tanto por el ejecutor de la obra civil 
como por el instalador que vaya a realizar el tendido. El mandrilado se hará una vez 
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Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de media asta sin enlucir y las 
dimensiones se encuentran reflejadas en los planos de detalle. 
 
Para baja y media tensión se colocarán arquetas en todas las derivaciones o 
cambios de alineación de las líneas. En tramos rectos no habrá distancias superiores a 
50 metros sin que haya una arqueta de registro intermedia. El tamaño del registro irá de 
acuerdo con el plano de detalle. 
 
El fondo de las arquetas será permeable para permitir la filtración del agua de la 
lluvia. 
 
Las embocaduras de los tubos en las arquetas, se dispondrán de tal forma que 
sean coincidentes en disposición y cota a los ejes de los mismos. 
 
3.21. Marcos y tapas 
 
Las características, dimensiones y fabricantes se encuentran en la norma de 
Iberdrola 5.59.50.08. Los marcos y tapas se colocarán encima de las arquetas, tanto de 
las de fábrica de ladrillo como en las de prefabricadas de hormigón, para hacer 
registrables éstas, tanto en acero como en calzada, existiendo en la norma las dos 
versiones para aplicar en cada caso.   
 
CAPÍTULO 4.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
4.1. Orden de los trabajos 
 
La Dirección Facultativa fijará el orden en que deben llevarse a cabo los 
trabajos, y la Contrata está obligada a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el 
particular. 
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4.2. Condiciones generales de ejecución 
 
Para el montaje de instalaciones de canalizaciones eléctricas se ejecutarán, en su 
totalidad, con el máximo esmero y corrección, siguiéndose las normas de la buena 
práctica, las definidas en el capítulo anterior y las que en su momento dicte la Dirección 
de la Obra. 
 
No se fijan en este capítulo, cómo han de ser ejecutadas las obras, ya que se 
sobreentiende que deben ajustarse a la mejor tecnología del momento, y que la contrata 
encargada de la ejecución de los trabajos será de máxima solvencia, apoyada con la 
vigilancia del personal Técnico de la Compañía Suministradora y la Dirección de la 
Obra. 
 
CAPÍTULO 5.- PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE 
LAS OBRAS 
 
5.1. Pruebas para la recepción provisional de las obras 
 
Para la recepción provisional de las obras, una vez terminadas, el Director de 
Obra y los Técnicos Municipales del Ayuntamiento procederán, en presencia de los 
representantes de la Compañía Suministradora y del Contratista encargado de los 
trabajos, etc. a efectuar los reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para 
comprobar que las obras han sido ejecutadas de acuerdo al presente Proyecto, a las 
modificaciones autorizadas y a las órdenes de la Dirección de Obra. 
 
No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada por su 
tensión de servicio normal, megada y demostrado su correcto funcionamiento. 
 
5.1.1. Reconocimiento de las obras 
 
Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas, 
hasta dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, 
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restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de la 
excavación y rellenos, escombros, etc. 
 
Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección 
Facultativa en el control previo, que se corresponden con las muestras que tengan en su 
poder si las hubiera, y que no sufren deterioro en su aspecto o fraccionamiento. 
Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, que la realización 
de las obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido 
ejecutadas de modo correcto, terminadas y rematadas completamente. 
 
En general, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos: 
 
• Secciones y tipos de canalizaciones utilizadas. 
• Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos 
afectados. 
• Continuidad en las líneas de media y baja tensión. 
• Geometría de las obras de fábrica de las arquetas. 
• Acabado de los centros de transformación. 
 
Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones 
obtenidas, se procederá a realizar con las instalaciones eléctricas los ensayos que se 
indican a continuación: 
 
• Comprobación visual general de la instalación. 
• Comprobación del disparo de los relés de los interruptores automáticos 
debiendo hacerse constar todos estos extremos, en la Certificación de 
Dirección y Terminación de Obra correspondiente a esta instalación. 
• Medición de la resistencia de las tomas de tierra. 
• Medición de las tensiones de paso y tensiones de paso aplicadas. 
• Medición de las tensiones de contacto y tensiones de contacto aplicadas. 
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5.2. Pruebas para la recepción definitiva de las obras 
 
Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un 
reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 
establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 
 
CAPÍTULO 6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Las unidades de las obras civiles se medirán y abonarán según las prescripciones 
del P. P. T. P. U. 
 
Las instalaciones de canalizaciones eléctricas se medirán y abonarán por su 
longitud o simplemente por el número de unidades, de acuerdo con la definición de las 
mismas que figuran en el cuadro de precios y se abonará los precios señalados en el 
mismo. 
 
La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas debe referirse a unidades 
totalmente terminadas a juicio exclusivo de la Dirección Facultativa. Solamente en 
casos excepcionales se abonarán obras incompletas y acopios de materiales. 
 
Para las primeras se usará la descomposición de precios: los materiales 
acopiados se abonarán como máximo a las ¾ partes del importe que les corresponda en 
la descomposición de precios. 
 
Las unidades de obra que se precisen descomponer o que den lugar a 
presupuesto parcial, así se estudiará. 
 
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente 
con la Dirección Facultativa y el Contratista, siendo de cuenta de este último todos los 
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Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante organismos públicos, la 
documentación siguiente: 
 
• Autorización Administrativa. 
• Proyecto (suscrito por técnico competente). 
• Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa 
homologada. 
• Certificado de Dirección de Obra. 
• Contrato de mantenimiento. 
• Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica 
Suministradora. 
 
Y a su vez, el titular de la instalación, deberá poseer, a la recepción de la misma 
los siguientes documentos: 
 
• Ejemplar del Proyecto Técnico inicial de la instalación, copia fidedigna 
del presentado ante la Administración. 
• Copia de la Certificación de Dirección y Terminación de Obra, con las 
variaciones y modificaciones que se hubieran producido durante la 
ejecución de las instalaciones, así como los valores de las mediciones 
efectuadas. 
• Copia del boletín de enganche a la red eléctrica, correspondiente a la 
instalación, adecuadamente diligenciado por la Administración. 
 
7.2. Libro de órdenes 
 
Se dispondrá en este proyecto del correspondiente libro de órdenes en el que se 
harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación. 
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Salvo especificación documentada en contrario, el Director Técnico de la Obra 
será el Técnico autor del proyecto correspondiente. 
 
A los efectos del buen desarrollo de la obra e instalaciones, en este libro de 
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Este documento posee un breve estudio sobre la seguridad y salud que 
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CAPÍTULO 1.- OBJETO 
 
El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos 
laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para 
ello, relación de riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la 
obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de 
protección y prevención correspondientes. 
 
En base a este Estudio y al artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos 
objeto del contrato. 
 
CAPÍTULO 2.- CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de 
construcción, mantenimiento y desguace o reparación de instalaciones de líneas 
subterráneas y centros de transformación que se realizan dentro del Negocio de 
Distribución de Iberdrola (REDEL). 
 
CAPÍTULO 3.- NORMATIVA APLICABLE 
 
3.1. Normativa oficial 
 
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Ley 8/1980 de 20 de Marzo por el que se aprueba Estatuto de los 
Trabajadores. 
• Real Decreto 1/1994, de 20 de Junio, siendo texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
• Real Decreto 39/1995, de 17 de Enero por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, otorgando las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre otorgando las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo de año 1971. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas para 
la Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al 
Riesgo Eléctrico. 
• Real Decreto 3275/1982 aprobando el Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, relativo a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para 
los trabajadores. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, relativo a la utilización por parte 
de los trabajadores de los Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, relativo a la utilización por parte 
de los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 
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3.2. Normativa de la Compañía Suministradora 
 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de 
AMYS. 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones 
eléctricas AMYS. 
• Plan Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Empresas 
Contratistas (MO – REDEL 11.05.02). 
 
Además de éstas, Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que pueden afectar 
a las actividades desarrolladas por el Contratista, cuya relación se adjuntará a la Petición 
de Obra. 
 
CAPÍTULO 4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 
 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de 
obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas 
y solucionadas antes del comienzo de las obras. 
 
4.1. Descripción de la obra 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud comprende las obras de electrificación 
y alumbrado público de la Urbanización objeto del presente proyecto. Las instalaciones 
comprenden la red subterránea de media tensión, tres centros de transformación, la red 
de distribución de baja tensión y la red de alumbrado público. 
 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, 
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4.2. Suministros de energía eléctrica 
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la 
Empresa Constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar 
del emplazamiento de la obra. 
 
4.3. Suministro de agua potable 
 
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc. En el caso de que esto no sea posible, dispondrán de 
los medios necesarios que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra. 
 
4.4. Servicios higiénicos 
 
Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios según el Real 
Decreto 1627/1997, tales como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas 
de llave, lavabos de agua fría y caliente, espejos, duchas y retretes, teniendo en cuenta la 
utilización de los servicios higiénicos de forma no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. Si fuera posible, las aguas fecales se conectarán a la red de 
alcantarillado. En caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o 
traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al Medio 
Ambiente. 
 
4.5. Servidumbres y condicionantes 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, si interviene más de 
una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o 
más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser 
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CAPÍTULO 5.- DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
Antes de comenzar cada jornada de trabajo, los mandos procederán a planificar 
los trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios 
claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas 
preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben 
cerciorarse de que todos lo han entendido. 
 
5.1. Conjunto de la obra 
 
Los riesgos más frecuentes que se manifiestan en la obra son: 
 
• Caídas de operarios al mismo nivel. 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caídas de objetos sobre operarios. 
• Caídas de objetos sobre terceros. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Fuertes vientos. 
• Ambientes polvorientos. 
• Trabajos en condición de humedad. 
• Contactos eléctricos, tanto directos como indirectos. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Las medidas preventivas que se deben tomar y las protecciones colectivas a usar 
serían: 
 
• Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. 
• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
• Recubrimiento o distancia de seguridad mínima de 1 metro a líneas 
eléctricas de baja tensión. 
• Recubrimiento o distancia de seguridad mínima de 3 a 5 metros a líneas 
eléctricas de alta tensión. 
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• Iluminación adecuada y suficiente proporcionada por el alumbrado de 
obra. 
• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
• Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento. 
• Señalización correcta de la obra. 
• Cintas de señalización y balizamiento a 10 metros de distancia. 
• Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura de 2 
metros. 
• Marquesinas rígidas sobre los accesos de la obra. 
• Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes. 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B. 
• Evacuación de escombros. 
• Escaleras auxiliares. 
• Información específica. 
• Grúa parada en posición veleta. 
 
Los equipos de protección individual a utilizar en estos casos serían: 
 
• Cascos de seguridad. 
• Calzado protector. 
• Ropa de trabajo. 
• Casquetes antirruidos. 
• Gafas de seguridad. 
• Cinturones de protección. 
 
5.2. Movimientos de tierras 
 
Los riesgos más frecuentes que se manifiestan en cuanto al movimiento de 
tierras son: 
 
• Desplome, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Caídas de operarios al vacío. 
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• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 
• Ruidos y vibraciones. 
• Interferencia con instalaciones enterradas. 
• Electrocuciones. 
 
Las medidas preventivas que se deben tomar y las protecciones colectivas a usar 
serían: 
 
• Observación y vigilancia del terreno. 
• Limpieza de bolos y viseras. 
• Achique de aguas. 
• Creación de pasos y pasarelas. 
• Separación del tránsito de vehículos y operarios. 
• No acopiar junto al borde de la excavación. 
• No permanecer bajo el frente de excavación. 
• Instalar barandillas a 0,9 metros en los bordes de excavación. 
• Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
• Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
 
5.3. Montaje y puesta en tensión 
 
Los riesgos más frecuentes que se manifiestan en la descarga y el montaje de 
elementos prefabricados son: 
 
• Vuelco de la grúa. 
• Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
• Precipitación de la carga. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas de objetos. 
• Contacto eléctrico. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras o ruidos de la maquinaria. 
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• Choques o golpes. 
• Viento excesivo. 
 
Las medidas preventivas que se deben tomar y las protecciones colectivas a usar 
serían: 
 
• Tener una trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
• Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
• Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de 
seguridad. 
• Correcta distribución de las cargas. 
• Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
• Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
• Apantallamiento de las líneas eléctricas de alta tensión. 
• Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
• Flecha recogida en posición de marcha. 
 
Los riesgos más frecuentes que se manifiestan en la puesta en tensión son: 
 
• Contacto eléctrico directo e indirecto en alta tensión y baja tensión. 
• Arcos eléctricos en alta y baja tensión. 
• Elementos candentes y quemaduras. 
 
Las medidas preventivas que se deben tomar y las protecciones colectivas a usar 
serían: 
 
• Coordinar con la empresa suministradora las maniobras eléctricas a 
realizar. 
• Apantallar los elementos en tensión. 
• Enclavar los aparatos de maniobra. 
• Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y 
ubicación de los puntos en tensión más cercanos. 
• Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 
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Los equipos de protección individual a utilizar en estos casos serían: 
 
• Calzado de seguridad aislante. 
• Herramientas de gran poder aislante. 
• Guantes eléctricamente aislantes. 
• Pantalla que proteja la zona facial. 
 
5.4. Pruebas y puesta en servicio de instalaciones 
 
Los riesgos más frecuentes que se manifiestan en las pruebas y la puesta en 
servicio de las instalaciones son: 
 
• Golpes y choques. 
• Heridas. 
• Caídas de objetos. 
• Atrapamientos. 
• Contacto eléctrico directo e indirecto en alta tensión como en baja 
tensión. 
• Arcos eléctricos tanto en alta como en baja tensión. 
• Contacto con elementos candentes y sus consecuentes quemaduras. 
 
Las medidas preventivas que se deben tomar para minimizar esos riesgos son: 
 
• Mantenimiento correcto de los equipos y una buena utilización de los 
Equipos de Protección Individual. 
• Adecuación de las cargas. 
• Control total sobre las maniobras. 
• Vigilancia continuada. 
• Aplicar las cinco reglas de oro. 
• Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando 
sea preciso. 
• Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y 
ubicación de los puntos en tensión más cercanos. 
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CAPÍTULO 6.- TRABAJOS LABORALES ESPECIALES 
 
En la siguiente relación se contemplan aquellos trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el 
Anexo II del Real Decreto 1627/1997. 
 
• Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
• En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión se debe señalizar y 
respectar una distancia mínima de seguridad de 5 metros y llevar el 
calzado de seguridad. 
• Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
• Uso de explosivos. 
• Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 
 
CAPÍTULO 7.- ASISTENCIA SANITARIA 
 
EL Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada 
formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y 
Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un Plan 
de Emergencia para Atención del Personal en caso de accidente y que han sido 
contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos 
servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 
 
De acuerdo con el apartado A-3 del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, la 
obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los 
medios necesarios para los primeros auxilios en caso de accidente y estará a cargo de él 
una persona capacitada designada por la Empresa Constructora. 
 
CAPÍTULO 8.- PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, establece que en el 
Estudio se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
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en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 
En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han 
sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán 
para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
 
Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 
 
• Ganchos de servicio. 
• Elementos de acceso a cubierta. 
• Barandillas en cubiertas planas. 
• Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
• Ganchos de ménsula. 
• Pasarelas de limpieza. 
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CAPÍTULO 1.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
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1.2. Celdas de Media Tensión 
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1.3. Cuadros de distribución de Baja Tensión 
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CAPÍTULO 2.- CABLE DE MEDIA TENSIÓN 
 
  
Hojas de características                                                                                                                                          235 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          236 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          237 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          238 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          239 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          240 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          241 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          242 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          243 
______________________________________________________________________________________________






Hojas de características                                                                                                                                          244 
______________________________________________________________________________________________
Proyecto de Electrificación y Alumbrado de la Urbanización “Cerro Belmonte” en Madrid 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 3.- CABLE DE BAJA TENSIÓN 
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CAPÍTULO 4.- ALUMBRADO PÚBLICO 
4.1. Luminaria de la Sección A-A’  
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4.5. Cuadro del centro de mando 
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